PREGAO ELETRONICO n° 25/19

PRESTAGAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENGAO DE AREAS
INTERNAS E EXTERNAS DO IMOVEL DA UNIDADE REGIONAL DE
SOROCABA (UR-9)

SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26
OFERTA DE COMPRA N° 0201010000120190C00022

ENDERECO ELETRONICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.qov.br

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 07/06/2019, 10h.

O Senhor Diretor Técnico do Departamento Geral de Administracdo usando da
competéncia delegada pela Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo, nos termos da Lei Complementar n°® 709/93 e do disposto no Inciso XX, do
artigo 27 do Regimento Interno e nas Resoluc¢des n® 1/97 e n° 4/97, torna publico
que se acha aberta neste Tribunal, licitacdo na modalidade PREGAO, a ser
realizada por intermédio do sistema eletrénico de contratacbes denominado “Bolsa
Eletronica de Compras do Governo do Estado de Séo Paulo - BEC/SP”, com
utilizacdo de recursos de tecnologia da informacdo, denominada PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO DO ITEM - SElI - PROCESSO n°
2985/2019-26, objetivando a prestacdo de servicos de reforma e manutencao
de areas internas e externas do imovel da Unidade Regional de Sorocaba
(UR-9), sob o regime de empreitada por preco global conforme especificacbes
constantes do Memorial Descritivo - Anexo | deste Edital, que seré regida pela Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Estadual n® 49.722, de 24
de junho de 2005, pela Resolucéo n° 05/93, com a redacdo dada pela Resolugéo n°®
03/08 (DOE de 04/09/08), pela Resolugcao n° 10/18 (DOE de 01/11/18), aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢des da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei Estadual n°® 6.544, de 22 de novembro de 1989, do
Decreto Estadual n° 47.297, de 6 de novembro de 2002, do Decreto Estadual n°
63.722, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteragfes, e das demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie.

VISTORIA: Nao é obrigatéria. Se houver interesse em realiza-la, o interessado
devera agenda-la em horario de expediente e com antecedéncia junto a Unidade
Regional de Sorocaba (UR-9) pelos telefones: (15) 3238-6660, 3238-6677 e
3238-6688.

LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS: Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto,
180, Jardim Saira, Sorocaba — SP, CEP 18085-840.

As propostas deverdo obedecer as especificacdes deste instrumento convocatério
e seus anexos e serdo encaminhadas por meio eletrénico, apds o registro dos
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo - CAUFESP.
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A sessdo publica de processamento do Pregdo Eletrbnico sera realizada no
endereco eletrbnico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e

hora mencionados no preambulo deste Edital e serd conduzida pelo Pregoeiro com
0 auxilio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epigrafe e
indicados no sistema pela autoridade competente.

Integram este Edital os Anexos de | a VI e os arquivos eletrénicos (disponiveis no
endereco eletrénico www.tce.sp.gov.br/licitacaol/licitacoes):

¥ Desenhos técnicos - Servigos 02/04,/2079 15:06 Arguiva POF 288 KB

ol Registro fotografico 02/04/2019 15: 1 Arquive PDF 2.106 KB

ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAGCOES: até 2 (dois) dias Gteis anteriores a
data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera, por meio do
sistema eletrbnico, solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatério do
Pregéao Eletrénico.

A impugnacao, assim como os pedidos de esclarecimentos e informacdes, sera
formulada em campo préprio do sistema, encontrado na op¢do EDITAL e serdo
respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 1 (um) dia atil, anterior a
data fixada para abertura da sesséo publica.

Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para
realizacdo da sessao publica.

DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS: A despesa total estimada em R$
332.256,35 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e
cinco centavos), onerard os recursos orgcamentarios e financeiros, reservados na
Funcional Programética: 01.032.0200.4821 - Elemento: 3.3.90.39.79.

1- OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a prestacdo de servicos de reforma e
manutencdo de areas internas e externas do imovel da Unidade Regional de
Sorocaba (UR-9), conforme especificagcbes constantes do Memorial Descritivo -
Anexo | deste Edital.

2- PARTICIPACAO

2.1- Poderéo participar deste Pregdo empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitacdo que atenderem as exigéncias de habilitacdo e que estiverem
registradas no CAUFESP, em atividade econdmica compativel com o0 seu objeto,
sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrénicos e tenham
credenciado 0s seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que
disciplina a inscricdo no referido Cadastro.
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2.1.1- O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuaréo
em nome do licitante no sistema de Pregdo Eletronico e a senha de acesso,
deverdo ser obtidos anteriormente a abertura da sessdo publica e autorizam a
participacdo em qualquer Pregdo Eletrénico realizado por intermédio do Sistema
BEC/SP.

2.1.2- As informacdes a respeito das condi¢cdes exigidas e dos procedimentos a
serem cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de
representantes e para a obtencdo de senha de acesso, estdo disponiveis no
endereco eletronico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

2.2- A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado ao
acessar, inicialmente, o ambiente eletrbnico de contratacfes do Sistema BEC/SP,
declare, mediante assinalacdo nos campos préprios, que inexiste qualquer fato
impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratacdo e que conhece e
aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitacéo,
Convite e Pregéo Eletrdnico.

2.3- O licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregao
Eletronico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilizacdo da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por
pessoa ndo credenciada como sua representante.

2.4- Cada representante credenciado podera representar apenas um licitante, em
cada Pregéao Eletronico.

2.5- O envio da proposta vinculard o licitante ao cumprimento de todas as
condicBes e obrigacdes inerentes ao certame.

2.6- Para o exercicio do direito de preferéncia e fruicdo do beneficio da
habilitacdo com irregularidade fiscal e trabalhista, previstos neste Edital, a
condicao de microempresa ou de empresa de pequeno porte deverd constar do
registro do licitante junto ao CAUFESP.

2.7- Além das vedacoes estabelecidas pelo artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93,
nao sera permitida a participacdo de empresas:

a) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

b) Reunidas sob a forma de consoércio, qualquer que seja sua forma de
constituicao;

C) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com Orgaos da
Administracdo do Estado de S&o Paulo nos termos do inciso Il do
artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes, do artigo 7° da Lei
Federal n° 10.520/02 e da Sumula n° 51 deste Tribunal de Contas;

d) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal n°
9.605/98 e impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei
Estadual n°® 10.218/99;

e) Declaradas inidoneas pelo Poder Publico e ndo reabilitadas.
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3- PROPOSTA

3.1- As propostas deverao ser enviadas por meio eletrénico disponivel no endereco
www.bec.sp.qov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na op¢dao “PREGAO -
ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgacdo da integra do Edital no referido
endereco eletrnico, até o dia e horéario previstos no preambulo para a abertura da
sessao publica, devendo o licitante, para formulé-las, assinalar a declaracéo de que
cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo constantes do Edital.

3.2- A proposta de preco devera conter o seguinte elemento:

3.2.1- Valor Total Geral com BDI, em algarismos, apurado a data de sua
apresentacao, expresso em moeda corrente nacional, sem inclusao de qualquer
encargo financeiro ou previsao inflacionéria, incluindo, além do lucro, todas as
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos,
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral
execucao do objeto da presente licitagéo.

3.3- O prazo para execucao dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servigos constante no Memorial
Descritivo, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na
Autorizacao para Inicio dos Servicos.

3.4- O prazo de garantia dos materiais serad de 12 (doze) meses ou conforme
padrdo do fabricante, se esta for maior, e dos servicos serda de 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
As luminérias de LED deveréo ser fornecidas com garantia minima de 5 (cinco)
anos, conforme estabelece o subitem 5.3 do Memorial Descritivo — Anexo |.

3.5- Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data da sessao deste Pregao Eletrénico.

3.6- O objeto ofertado devera atender, sob as penas da lei, a todas as
especificacdes exigidas no Memorial Descritivo — Anexo | deste Edital.

3.7- N&o sera admitida cotacdo inferior as quantidades previstas neste Edital. E
vedada apresentacdo de proposta parcial para esta contratacdo, devendo o
licitante contemplar todos os itens/subitens que a integram.

4- DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1- O julgamento da Habilitacdo se processara apos a fase de lances e
negociagao, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais
dizem respeito a:

4.1.1- HABILITACAO JURIDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresério
individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa fisica ndo
empresaria);
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registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedade empresaria;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade ndo empresaria,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagao, tratando-se de sociedade estrangeira no
pais e ato de registro ou autorizacao para funcionamento, expedidos pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, relativa a sede ou ao domicilio do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de
Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuicdes
sociais) e a Divida Ativa da Uniéo;

d) Certiddo de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede
ou do domicilio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto
desta licitacao;

e) Certiddo de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeito de Negativa.

4.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica;

b) Certiddao negativa de recuperagcdo judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b.1) Nas hipbteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o
licitante apresentar comprovante da homologacéao/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperagéao judicial/extrajudicial em vigor.

4.1.4- QUALIFICAQAO TECNICA / OPERACIONAL
a) Qualificacao Operacional

a.l) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo, por meio da apresentacdo de
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Atestado(s) ou Certidao(0es), devidamente registrado(s) no CREA ou
no CAU, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique a
execucao de servi¢co de pintura de, no minimo, 2000 m? de area;

a.2) A comprovacao a que se refere a alinea “a.1” podera ser efetuada pelo

somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes
quanto dispuser o licitante.

4.1.5- OUTRAS COMPROVACOES

Declaracfes subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel

timbrado

a)

b)

c)

d)

f)

9)

conforme modelo mostrado no Anexo IV deste Edital, atestando que:

Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alteracdes, a empresa encontra-se em situacao
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicéo
Federal;

A empresa atende as normas relativas a salude e seguranca nho
Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo Gnico do artigo 117
da Constituicdo do Estado de Sao Paulo;

Esta ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual n°
12.799/08), impede(m) a contratagcdo com este Tribunal de Contas;

Esta ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado
junto ao TCESP, e de que as notificacbes e comunicacdes formais
decorrentes da execucdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu preambulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera
notificada pelo Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo, conforme
Termo de Ciéncia e de Notificacdo, Anexo “A” ao Contrato;

Para o caso de empresas em recuperacao judicial: esta ciente de que
no momento da assinatura do contrato devera apresentar cépia do ato
de nomeacéo do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
juridica, o nome do profissional responsavel pela conducdo do processo
e, ainda, declaracéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do
administrador de que o plano de recuperacdo judicial estad sendo
cumprido;

Para o caso de empresas em recuperacdo extrajudicial: esta ciente
de que no momento da assinatura do contrato devera apresentar
comprovacdo documental de que as obrigacdes do plano de recuperacao
extrajudicial estdo sendo cumpridas;

Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa ndo
possui qualquer dos impedimentos previstos nos 88 4° e seguintes todos
do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e
alteracdes, cujos termos declara conhecer na integra.
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4.2.1- Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas certiddes
apresentadas, este Tribunal de Contas aceitara como validas as expedidas até 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de apresentacdo das
propostas;

4.2.2- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que néo o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar
toda documentacao de habilitagdo de ambos os estabelecimentos.

5- DA SESSAO PUBLICA E DO JULGAMENTO

5.1- No dia e horéario previstos neste Edital, o Pregoeiro dard inicio & sesséo
publica do Pregao Eletrdnico, com a abertura automatica das propostas e a sua
divulgacgéo, pelo sistema, na forma de grade ordenatdria, em ordem crescente de
precos.

5.2- A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condicfes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.2.1- Serado desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto ndo atenda as especificacbes, aos prazos e as condicbes
fixados neste Edital;

b) Que apresentem preco baseado em proposta dos demais licitantes; e

c) Que contenham qualquer elemento que permita a identificacdo do
licitante, até a fase de lances (inclusive) no processo licitatorio;

5.2.2- A desclassificacédo se dara por decisdo motivada do Pregoeiro;

5.2.3- Serédo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes;

5.2.4- O eventual desempate de propostas do mesmo valor sera promovido pelo
sistema, com observancia dos critérios legais estabelecidos para tanto.

5.3- Nova grade ordenatéria serd divulgada pelo sistema, com a relagdo das
propostas classificadas e das desclassificadas.

5.4- Serd iniciada a etapa de lances, com a participacdo de todos os licitantes
detentores de propostas classificadas.

5.4.1- A formulacdo de lances sera efetuada, exclusivamente, por meio do sistema
eletronico:
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a) Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores & proposta de menor prego, ou em valores distintos e
decrescentes inferiores ao do ultimo valor apresentado pelo proprio
licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redu¢do minima
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicavel,
inclusive, em relagdo ao primeiro lance formulado, prevalecendo o
primeiro lance recebido quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do
mesmo valor;

b)a.1l) A aplicacdo do valor de reducdo minima entre os lances incidira
sobre o valor total geral com BDI.

5.4.2- A etapa de lances tera a duracéo de 15 (quinze) minutos;

a) A duracdo da etapa de lances sera prorrogada automaticamente pelo
sistema, visando a continuidade da disputa, quando houver lance
admissivel ofertado nos ultimos 3 (trés) minutos do periodo de que trata
este subitem ou nos sucessivos periodos de prorrogacédo automatica,

b) Nao havendo novos lances ofertados nas condigdes estabelecidas no
subitem anterior, a duracdo da prorrogacdo encerrar-se-a,
automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do
registro no sistema, do ultimo lance que ensejar prorrogacao.

5.4.3- No decorrer da etapa de lances, os licitantes serdo informados pelo sistema
eletrénico:

a) Dos lances admitidos e dos invalidos, horarios de seus registros no
sistema e respectivos valores;

b) Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

5.4.4- A etapa de lances serad considerada encerrada, findos os periodos de
duracéo indicados no subitem 5.4.2.

5.5- Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara a nova grade ordenatéria,
contendo a classificacao final, em ordem crescente de valores.

5.5.1- Para essa classificacdo sera considerado o ultimo pre¢o admitido de cada
licitante.

5.6- Com base na classificacdo final, sera assegurada aos licitantes
microempresas ou empresas de pequeno porte preferéncia a contratacao,
observadas as seguintes regras:

5.6.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, serd convocada pelo
Pregoeiro, para que apresente preco inferior ao da melhor classificada, no prazo de
5 (cinco) minutos, sob pena de precluséo do direito de preferéncia e, ainda:

a) No caso de empate, a convocacao recaird sobre o licitante vencedor de
sorteio, nos termos da lei.
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5.6.2- Nao havendo apresentacdo de novo preco, inferior ao preco da proposta
melhor classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia,
respeitada a ordem de classificacdo, as demais microempresas ou empresas de
pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condi¢fes indicadas
no subitem 5.6.1;

5.6.3- Na grade ordenatdria da classificacdo final, caso a detentora da melhor
oferta, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ndo sera assegurado o
direito de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociacao do preco.

5.7- O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida
com base nas disposicOes anteriores mediante troca de mensagens abertas no
sistema, com vistas a reducao do preco.

5.8- ApOGs a negociacao, se houver, o licitante classificado em 1° lugar/ofertante
do menor preco deverd compor e apresentar os valores constantes da
Proposta/Planilha de Precos, conforme modelo apresentado no Anexo |l
deste Edital. Esta proposta/planilha de precos devera ser encaminhada através do
campo proprio do sistema BEC, e devera conter os seguintes elementos:

a) Valores unitarios e totais referentes a material e mao de obra,
totalizagcdo por subitem, valor total geral sem BDI, Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), e valor total geral com BDI, em algarismos,
expressos em moeda corrente nacional, incluindo, além do lucro, todas
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas
relacionadas com a integral execucdo do objeto da presente licitacéo,
sem incluséo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria;

b) O prazo para execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servigos
constante no Memorial Descritivo, contados a partir da data indicada pelo
CONTRATANTE na Autorizacao para Inicio dos Servic¢os;

c) O prazo de garantia dos materiais sera de 12 (doze) meses ou
conforme padréo do fabricante, se esta for maior, e dos servi¢cos sera de
60 (sessenta) meses, contados a partir da data de emissédo do Termo de
Recebimento Definitivo. As luminéarias de LED deverdo ser fornecidas
com garantia minima de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o subitem
5.3 do Memorial Descritivo — Anexo |;

d) Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a
partir da data da sesséo de processamento do Pregéo Eletronico;

e) Declaracao, sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende a todas
as especificacdes exigidas no Anexo | - Memorial Descritivo;

f) Declaracdo de que os precos indicados contemplam todos o0s custos
diretos e indiretos incorridos na data da apresentacdo da proposta
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas
administrativas, seguro, fretes e lucro.

5.8.1- N&o sera admitida cotacao inferior as quantidades previstas neste Edital. E
vedada apresentacdo de proposta parcial para a contratacdo, devendo o licitante
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5.8.2- Nesta fase, serd possivel o envio de um UGnico documento
Proposta/Planilha de Pre¢os, ndo sendo possivel, através do sistema BEC, a
sua substituicdo ou inclusdo de outros. Cabera ao Pregoeiro, atendendo ao
principio de selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo, decidir
sobre a possibilidade de retificagcdo ou complementacéo de informagdes;

5.8.3- Apo6s o recebimento do documento do licitante ofertante do menor preco, o
Pregoeiro ir4 analisd-lo e examinar a aceitabilidade do menor pre¢o assim
como a conformidade da proposta com o disposto neste Edital e no Memorial
Descritivo, decidindo motivadamente a respeito;

5.8.4- Se o licitante deixar de encaminhar o documento referido no subitem
5.8, ou, em caso de o Pregoeiro decidir pela inaceitabilidade da proposta, 0s
seus precos serdo considerados inaceitaveis;

5.8.5- O Pregoeiro podera, a qualguer momento, solicitar aos licitantes
esclarecimentos que julgar necessarios;

5.8.6- A aceitabilidade de precos sera aferida a partir dos valores de mercado
vigentes, apurados mediante pesquisa realizada por este Tribunal de Contas,
juntada aos autos.

5.9- Considerada aceitavel a oferta de menor preco, passard o Pregoeiro ao
julgamento da habilitacdo, conforme o item 6 deste Edital.

5.9.1- Se a oferta ndo for aceitavel, o Pregoeiro, respeitada a ordem de
classificacdo, examinara a oferta subsequente de menor preco, hegociara com o
seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma oferta aceitavel, passando entdo a fase de habilitacao.

6. DA FASE DE HABILITACAO:
6.1. Na fase de habilitacao:

a) O Pregoeiro verificara os dados e informacdes do autor da oferta aceita,
constantes do CAUFESP e extraidos dos documentos indicados no Item
4 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO deste Edital,

b) Caso os dados e informacgdes constantes no CAUFESP ndo atendam aos
requisitos estabelecidos no Item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificara a
possibilidade de suprir ou sanar eventuais omissdes ou falhas,
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos habeis de
informacgoes;

b.1) Tal verificacdo sera certificada pelo Pregoeiro na ata da sessao
publica, devendo ser anexados aos autos os documentos passiveis de
obtencdo por meio eletrbnico, salvo impossibilidade devidamente
certificada e justificada;

c) O licitante podera suprir ou sanear eventuais omissfes ou falhas,
relativas ao cumprimento dos requisitos e condigcbes de habilitagéo
estabelecidos no Edital, mediante a apresentacdo de documentos, desde
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que os envie durante a fase de habilitagdo, por meio de ferramenta
disponibilizada no “chat” (clicar no pictograma em forma de clipe,
escolher o arquivo e clicar em “abrir”);

c.1l) Sem prejuizo do disposto nas alineas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste
subitem, serdo apresentadas, obrigatoriamente, na forma indicada na
alinea “c” acima, as declaragdes a que se refere o subitem 4.1.5, bem
como demais documentos exigidos no Item 4 deste Edital que néao

constarem do cadastro junto ao CAUFESP;

d) Este Tribunal ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos

f)

meios eletrénicos hébeis de informacdes no momento da verificacdo a
que se refere a alinea “b”, ou dos meios para a transmissao de cépias de
documentos a que se refere a alinea “c’, ambas deste subitem,
ressalvada a indisponibilidade de seus préprios meios. Na hipétese de
ocorrerem essas indisponibilidades e/ou ndo sendo supridas ou
saneadas as eventuais omissdes ou falhas na forma prevista nas alineas

“b” e “c”, o licitante sera inabilitado, mediante decisdao motivada;

Os originais ou coOpias autenticadas por tabelido de notas, dos
documentos enviados na forma constante da alinea “c”, deverao ser
relacionados e apresentados no PROTOCOLO localizado na Rua
Venceslau Bras, 183, térreo, Prédio Anexo-ll, Centro, S&o Paulo,
enderecados a Comissdo Permanente de Licitacdo, CEP 01016-000, em
até 2 (dois) dias ap6s o encerramento da sessdo publica, sob pena de
invalidade do respectivo ato de habilitacdo e a aplicacdo das penalidades
cabiveis;

e.l) Os documentos poderdo ser apresentados em coépia simples,
desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados
por servidor da administracdo, ou por publicacdo em 6rgao da imprensa
oficial;

A comprovacdo _de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente seré exigida
para efeito de assinatura do _contrato, porém, sera obrigatoria durante
a fase de habilitacdo a apresentacdo dos documentos indicados no

subitem 4.1.2, ainda que veiculem restricdes impeditivas a referida
comprovacao;

f.1) Havendo alguma restricdo na comprovacédo da reqularidade fiscal
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da publicacdo da
homologacdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
deste Tribunal de Contas, para a regularizagdo da documentagéo com
emissao de certidfes negativas ou positivas com efeito de negativas;

f.2) A nado regularizagcdo da documentagcdo no prazo previsto no
subitem “f.1” implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes legais, procedendo-se a convocacao dos licitantes
para, em sessao publica, retomar os atos referentes ao procedimento

licitatorio;
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g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢gdes estabelecidos no
Edital, o licitante ser& habilitado e declarado vencedor do certame;

h) Por meio de aviso lancado no sistema, o Pregoeiro informara aos demais
licitantes que poderdo consultar as informagdes cadastrais do licitante
vencedor utilizando opc¢ao disponibilizada no préprio sistema para tanto.
Devera, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-simile
ou outro meio eletrdnico.

6.2 - Se o licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, o Pregoeiro,
respeitada a ordem de classificacdo, examinara a oferta subsequente de menor
preco, negociard com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificara as condi¢cdes de habilitacdo e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitac&o,
caso em que sera declarado vencedor.

7- RECURSO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

7.1- Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informara aos licitantes, por meio de
mensagem lancada no sistema, que poderdo interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
préprio disponibilizado no sistema.

7.2- Havendo interposi¢cao de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lancada no
sistema, informard aos recorrentes que poderdo apresentar memoriais com as
razBes de recurso, no prazo de 3 (trés) dias apO6s o encerramento da sessdo
publica, e aos demais licitantes que poderdo apresentar contrarrazées, em igual
namero de dias, os quais comecardo a correr do término do prazo para
apresentacdo de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos,
neste Tribunal de Contas, na Sala da Comissdo Permanente de Licitacao
localizada na Rua Venceslau Bras, 183 - 1° subsolo, Centro, Sdo Paulo, SP, e-mail:
cpl@tce.sp.gov.br.

7.3- Os memoriais de recurso e as contrarrazbes serdao oferecidos por meio
eletrbnico, no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opcao
RECURSO e a apresentacdo de documentos relativos as pecas antes indicadas,
se houver, sera efetuada mediante protocolo, na Secdo de PROTOCOLO, Rua
Venceslau Bras, 183, térreo, Centro, S&o Paulo, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licitacdo, observados os prazos estabelecidos no subitem 7.2.

7.4- A falta de interposicdo de recurso importara a decadéncia do direito de
recurso e o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria
sessdo, propondo a autoridade competente a homologacdo do procedimento
licitatorio.

7.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

7.6- O recurso terd efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacéo
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.7- A adjudicacéo sera feita pela totalidade do objeto.
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8 - DESCONEXAQO COM O SISTEMA ELETRONICO

8.1- Ao licitante caberda acompanhar as operacdes no sistema eletrénico, durante a
sessao publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexdao ou da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

8.2- A desconexdo do sistema eletrébnico com o Pregoeiro, durante a sessao
publica, implicara:

8.2.1- Fora da etapa de lances: a sua suspensao e 0 seu reinicio, desde o ponto
em que foi interrompida. Nesse caso, se a desconexao persistir por tempo superior
a 15 (quinze) minutos, a sesséo publica devera ser suspensa e reiniciada somente
apos comunicacdo expressa aos licitantes de nova data e horario para a sua
continuidade;

8.2.2- Durante a etapa de lances: a continuidade da apresentacao de lances pelos
licitantes, até o término do periodo estabelecido no Edital.

8.3- A desconexdo do sistema eletrébnico com qualquer licitante ndo prejudicara a
conclusao vélida da sesséo publica ou do certame.

9- CONTRATACAO

9.1- A contratacao decorrente desta licitacdo sera formalizada mediante celebragéo
de termo de contrato, a ser assinado pela adjudicataria no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis contados a partir da data da convocac¢édo, podendo ser prorrogado
uma vez por igual periodo a critério deste Tribunal de Contas, sob pena de decair
do direito a contratacdo se néo o fizer, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital.

9.2- Se, por ocasido da formalizacdo do contrato, a documentacao relativa a
regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos
junto ao CAUFESP, este Tribunal de Contas verificard a situagdo por meio
eletrbnico habil, certificara a regularidade nos autos do processo, e anexara 0S
documentos passiveis de obtencdo por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada;

a) Se nao for possivel atualizad-las por meio eletronico habil de
informacdes, a adjudicataria sera notificada para, no prazo de 2 (dois)
dias Uuteis, comprovar a situacdo de regularidade mediante a
apresentacao da respectiva documentagcédo, com prazos de validade
em vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

9.3- Constituem também condi¢cdes para a celebragdo da contratagéo:

a) Inexisténcia de registros em nome da adjudicataria no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais do Estado de S&o Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual
devera ser consultado por ocasido da respectiva celebracéo;

b) Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacao

Pregao Eletrénico n° 25/19 - SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26 - fls. 13/ 70

8651- 8355-9004- 3678

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:



judicial: apresentacdo de copia do ato de nomeacdo do administrador
judicial da adjudicatéria, ou se o administrador for pessoa juridica, o
nome do profissional responsavel pela conducdo do processo e,
ainda, declaracao recente, ultimo relatério ou documento equivalente
do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperacao judicial
esta sendo cumprido;

c) Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacao
extrajudicial: apresentacdo de comprovacdo documental de que as
obrigacbes do plano de recuperacdo extrajudicial estdo sendo
cumpridas;

d) Prestacdo de Caucdo em Garantia. Este Tribunal de Contas exigira
da CONTRATADA garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, que devera ser efetivada antes de sua
assinatura, podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades
(a ndo prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a
celebragcdo do contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigacdo assumida e sujeitando a adjudicataria as penalidades
legalmente estabelecidas):

d.1l) Caucédo em dinheiro: a ser recolhida nas agéncias do Banco do
Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber receitas de DARE-
SP, com fornecimento de comprovante de pagamento com
autenticacao digital;

d.2) Titulos da divida publica;

d.3) Seguro-garantia ou fianca bancaria, na forma da legislacdo
vigente, que deverdo conter, conforme o caso : i) Prazo de
validade correspondente ao inicio do periodo de vigéncia do contrato
até o recebimento definitivo ou término do prazo de execucdo; ii)
expressa afirmacédo do fiador de que, como devedor solidéario, fard o
pagamento que for devido, independentemente de interpelacéo judicial,
caso o afiancado ndo cumpra suas obrigacdes; iii) Nao podera constar
ressalva quanto a cobertura de multa administrativa, em consonéancia
com o inciso Il do artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

10- CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PAGAMENTO

10.1- As condicbes de execucao dos servicos e pagamento do objeto estédo
dispostas no Memorial Descritivo e na Minuta de Contrato, que integram este
Edital como anexos.

10.2- Para a execucdo dos servicos de marcenaria, serralheria, elétrica,
hidraulica e CFTV, sera permitida subcontratacéo.

10.2.1- A proposta de subcontratacéo, no ato da execucao, devera ser apresentada
por escrito, e somente apos a aprovacdo da Comissdo de Fiscalizacdo os
servicos a serem realizados pela subcontratada poderédo ser iniciados.
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10.2.2- Este Tribunal de Contas ndo reconhecerd qualquer vinculo com
empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de
natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos
realizados serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera
por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que
eventualmente estas causarem.

11- DAS HIPOTESES DE RETOMADA DA SESSAO PUBLICA

11.1- Serdo convocados os demais licitantes classificados para participar de nova
sessao publica do Pregdo com vistas a celebracdo da contratacdo, quando a
adjudicatéria:

a) Se recusar a assinar o contrato ou, quando convocada a assinatura dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndo apresentar comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, ou ndo atender a todas as condi¢cfes para a
celebracdo da contratacao;

b) No caso de microempresa(s) elou empresa(s) de pequeno porte
declarada(s) vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006, e alteracdes, deixar(em) de
apresentar a documentacédo de regularidade fiscal e trabalhista para fins
de assinatura do contrato;

c) Deixar de apresentar os originais dos documentos de habilitacdo ou
cOpias autenticadas por tabelido de notas no PROTOCOLO localizado
na Rua Venceslau Bras, 183, térreo, Prédio Anexo-ll, Centro, Sdo Paulo,
enderecados a Comissao Permanente de Licitacdo, CEP 01016-000, em até
2 (dois) dias ap6s o0 encerramento da sesséo publica, com a ressalva de
que tais documentos poderdo ser apresentados em cépia simples, desde
gue acompanhados do original para que sejam autenticados por servidor da
administracdo, ou por publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

11.2- A nova sessao sera realizada em prazo, néo inferior a 3 (trés) dias uteis,
contados da divulgacédo do aviso.

11.3- A divulgagéo do aviso ocorrera por publicacdo no Diario Oficial do Estado de
Sdo0 Paulo e nos enderegcos eletrbnicos  www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

11.4- Na sessao, respeitada a ordem de classificacdo, passar-se-a diretamente a
fase de negociacgao.

12 - SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1- Ficard impedida de licitar e contratar, nos termos da Sumula n° 51 deste
Tribunal de Contas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa fisica ou juridica
gue praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17
de julho de 2002.
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as multas previstas na Resolucao n° 5, de 1° de setembro de 1993, alterada pela
Resolucdo n° 3/2008, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa, e sera
registrada no CAUFESP, na relagdo de apenados deste Tribunal de Contas, nos
termos das Instru¢des n° 1/2008, e no sitio www.esancoes.sp.gov.br.

13 - DISPOSICOES FINAIS

13.1- As normas disciplinadoras desta licitacdo serao interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes,
desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

13.2- Das sessfes publicas de processamento do Pregdo serdo lavradas atas
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, do regulamento anexo a
Resolucdo CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

13.3- O sistema mantera sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o Pregoeiro,
até a etapa de negociacdo com o autor da melhor oferta e, para os demais, até a
etapa de habilitacéo.

13.4- O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitacéo,
sujeitos a publicacéo, serédo divulgados no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo -
Poder Legislativo e nos sitios eletrbnicos www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br, opcéo “Pregao Eletronico”.

13.5- Os casos omissos do presente Pregao serdo solucionados pelo Pregoeiro e,
as questdes relativas ao sistema, pelo Departamento de Contratacdes Eletrénicas,
da Secretaria da Fazenda do Estado.

13.6- Integram o presente Edital:

a)Anexo | - Memorial Descritivo;

b) Anexo Il - Proposta/Planilha de Precos;

c) Anexo Il - Minuta de Contrato;

d) Anexo IV - Modelo Arquivo Declaragoes;

e) Anexo V - Resolucdo n° 5, de 1° de Setembro de 1993 (alterada
pela Resolucao n° 3/08); e

f) Anexo VI - Ordem de Servigco GP n° 02/2001.

13.7- Qualquer referéncia a marca e modelo de equipamentos e materiais
constantes do Memorial Descritivo - Anexo | é meramente exemplificativa,
admitindo-se a oferta de produtos similares.
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13.8- Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na
esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de
Séo Paulo.

Carlos Eduardo Corréa Malek
Diretor Técnico
Departamento Geral de Administracao
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO
PREGAO ELETRONICO n° 25/19- TCESP

Objeto

Servicos de reforma e manutencdo de areas internas e externas do imoével da
Unidade Regional de Sorocaba (UR-9): Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto,
180, Jardim Saira, Sorocaba — SP, CEP 18085-840.

Consideracoes gerais

Para cotacdo de precos devera ser considerado todo o material/acessorios e
respectiva méo de obra necessarios para execucao completa dos servigcos, que
deverdo estar inclusos e diluidos na planilha de servicos no respectivo item,
caso nao estejam discriminados separadamente na planilha;

A Contratacdo prevé a instalacdo de todos os dispositivos e acessorios
necessarios ao atendimento das normas técnicas e de seguranca.

A realizacdo de vistoria prévia para verificagdo das medidas e demais
interferéncias pelos proponentes possui carater facultativo;

Para a realizacdo dos servicos os funcionarios deverdo estar munidos de
uniformes, crachas e EPIs;

O CONTRATANTE néo disponibilizard quaisquer ferramentas, equipamentos e
materiais para a realizacéo dos trabalhos;

A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da CONTRATADA séo de
sua propria responsabilidade. O CONTRATANTE nao se responsabiliza por
eventuais danos ou desaparecimentos ocorridos em suas dependéncias;

A CONTRATADA deverd retirar imediatamente dos servicos, apos solicitacédo
devidamente motivada, funcionario indicado pela Comissao de Fiscalizacdo que
venha a faltar com urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou
ainda, que apresente impericia técnica face as atividades em pratica,
substituindo-o no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, salvo circunstancia
excepcional devidamente justificada;

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento aos seus funcionarios de
todos os equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo
com a legislagéo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado
de conservacao e documentacdo que comprove sua validade (CA - Certificado
de Aprovacado), de modo a garantir total seguranca ao usuario, bem como as
pessoas ao redor;

A CONTRATADA responderd e responsabilizar-se-4 pela prevencédo de
acidentes e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando
da realizacdo dos servicos, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente 0s regulamentos e determinacdes de seguranca, bem como
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tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas
necessarias;

A CONTRATADA devera seguir todas as normas de seguranca do trabalho
aplicaveis a execucao dos servicgos;

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizagcédo, indicando a terceiros as condicbes perigosas
resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais;

Cabera a CONTRATADA e as suas expensas, incluindo taxas, a protocolizacao
de pedido junto a municipalidade para emissdo de alvards, licencas ou
autorizacdes necessarios para a execucdo dos servicos, como autorizacdo de
tapumes, comunicacdo de execucao de reparos externos em fachadas situadas
no alinhamento, comunicacdo de execucdo de reparos externos acima do
segundo andar, dentre outros. A CONTRATADA também devera arcar com as

providéncias e com o recolhimento de taxas para emissao dessas autorizacoes;

A CONTRATADA devera manter atualizada, durante toda a execucdo do
contrato, o rol de funcionarios com respectiva documentagdo profissional,
trabalhista e previdenciéria; se obrigando a enviar a citada documentacao para
Comissédo de Fiscalizacdo, no minimo, 48 horas antes da apresentacdo do
funcionério ao servico;

A CONTRATADA devera sanar qualquer irregularidade, de acordo com a
indicacdo da Comissdo de Fiscalizacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Gteis, contados do recebimento pela CONTRATADA da notificagcdo por escrito,
exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de carater grave
ou urgente, hipétese em que podera ser fixado prazo menor. Irregularidades
cometidas pela CONTRATADA né&o ensejam alteragdes contratuais;

As medidas para confeccado de pecas como bancadas, balcbes, painéis, forro
(metélico ou gesso), portas, janelas, pias, lavatorios, suportes, soleiras, entre
outros, deverdo ser confirmadas in loco, antes de sua construgao ou confeccgao,
sendo os desenhos apresentados apenas referéncia para orcamento;

pY

Deverdo ser apresentadas a Comissdo de Fiscalizacdo para aprovacéo,
previamente, amostras dos acabamentos, além de todos 0s equipamentos e
acessorios;

Sempre que este memorial fizer mengdo a modelos ou marcas de materiais ou
equipamentos, poderdo ser aceitos materiais similares, de outras marcas, com
equivalentes caracteristicas técnicas e funcionais, de igual ou superior
qualidade, principalmente referente a durabilidade, acabamento e disponibilidade
de pecas de reposi¢ao;

A CONTRATADA esta ciente de que a Comissdo de Fiscalizagdo podera,
quando julgar necessario, exigir a relacdo dos fabricantes e os respectivos
enderecos, comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados
sobre as caracteristicas dos produtos e materiais utilizados;
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Testes e ensaios (in loco ou em laboratério), quando necessarios, requeridos
pelas normas técnicas ou demandados pela Comissdo de Fiscalizacdo, para
comprovacao de qualidade, terdo os custos arcados pela CONTRATADA;

Os trabalhos que representem impactos ou risco a operacdo normal das
dependéncias deste CONTRATANTE deverdo ser previamente programados
entre as partes, para horarios fora dos turnos normais de expediente,
observando-se as normas quanto aos niveis de ruidos sonoros da
municipalidade;

Os trabalhos realizados pela CONTRATADA fora dos horarios estipulados ou
durante os finais de semana deverdo ser autorizados pela Comissdo de
Fiscalizacao;

A CONTRATADA devera comunicar a Comissdo de Fiscalizacdo, por escrito,
eventuais motivos que impecam a realizacdo dos trabalhos;

Os servicos a serem realizados e os materiais e pecas a serem fornecidos
deverdo obedecer as Normas reconhecidas, em suas Ultimas revisfes, tais
como:

a) Normas de Seguranca em Edificacdes, do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

b) Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
c) Normas e Instru¢des de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

d) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal,
pertinentes a execucéo dos servicos a contratar;

Os equipamentos, quando submetidos a classificacdo de eficiéncia energética,
deverdo apresentar classificacdo de maxima eficiéncia energética, comprovadas
através de etiguetagem ou certificacdo emitida por entidade credenciada pelo
INMETRO. Casos de excepcionalidade deverao ser tratados com a Comissao de
Fiscalizacéao;

Os dispositivos e equipamentos eletroeletronicos deverdo atender ao padréao
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances - ndo utilizagdo de metais
pesados no processo produtivo);

Nos servicos de locacado de cagcambas para remocao de entulho, ou por outro
meio, a CONTRATADA, além de atender as exigéncias legais da Municipalidade
e ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil (PGRCC),
devera certificar-se de que o0s materiais removidos sdo destinados em locais
apropriados e licenciados, sendo essa destinacdo final sua responsabilidade,
devendo apresentar as comprovacdes que se fizerem necessarias;

Os sistemas existentes, ou seja, elétrico, de informética, de seguranga contra
incéndio e de telefonia, deverdo estar totalmente operantes ao final dos servigos;

A CONTRATADA sera responsavel pela integridade dos equipamentos e
mobiliario do CONTRATANTE no tocante ao seu funcionamento regular, no que
competir aos problemas decorrentes da execuc¢ao do objeto contratado;
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Para o fornecimento de produtos de origem florestal (incluindo madeira serrada,
faqueada ou em laminas), devera ser apresentado comprovante de
cadastramento do fornecedor no CADMADEIRA da Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de Sdo Paulo (SMASP), em atendimento ao Decreto Estadual n°.
53.047/08. Nos casos de fornecedores de outros estados, ou ndo cadastrados,
deverd ser comprovada por meio idéneo a regularidade quanto a origem legal da
madeira (ou derivado), nos termos da Portaria do MMA n° 253/06 e da
Resolugdo n°. 379/06 — CONAMA, dentre outras normas infralegais cabiveis;

No caso de fornecimento de produtos (acabamentos em geral, pisos, painéis,
dentre outros) que utilizem predominantemente madeira em sua cComposicao
(inclusive madeira processada), deverdo ser apresentados certificados que
comprovem a origem controlada da matéria prima florestal;

Nos servicos de aplicacdo de textura e pintura devera haver prévia preparacdo
da superficie, de forma que esta fique apta a receber esses elementos. Caso o
servigo ndo fique satisfatorio (manchas, falhas, ndo recobrimento de tinta antiga,
dentre outros) serdo aplicadas tantas demaos quanto forem necessarias para o
perfeito acabamento. A superficie final deverd apresentar-se homogénea,
nivelada e acabada, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas;

Todas as sinalizagcdes/comunicacdes visuais existentes, referentes a combate de
incéndio, rotas de fuga, utilizacdo de equipamentos como extintores, alarmes e
sinalizadores, deverdo ser mantidos ou reinstalados, bem como as placas de
proibido fumar, além dos extintores de incéndio;

A CONTRATADA aceita e concorda que o0s servicos deverao ser entregues em
todos os seus detalhes, plenamente funcionais, ou seja, servico posto e
operacional. A CONTRATADA nao poderd prevalecer-se de qualquer erro,
manifesto ou involuntario, eventualmente existente, para eximir-se de suas
responsabilidades;

A obra devera ser entregue completamente limpa, sem qualquer vestigio de tinta
Ou argamassa,;

O prazo de garantia dos materiais sera de 12 (doze) meses ou conforme
padrao do fabricante, se esta for maior, e dos servigcos sera de 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. As luminéarias de LED deverao ser fornecidas com garantia minima
de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o subitem 5.3 do Memorial Descritivo —
Anexo |,

Desenvolver e programar as tarefas de forma que néo sejam criados obstaculos
as atividades dos demais prestadores de servico que estejam eventualmente
trabalhando no prédio e principalmente ao normal expediente do
CONTRATANTE;

A CONTRATADA apresentara a Comissao de Fiscalizacdo, em até 10 (dez)
dias contados da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial do Estado
de S&o Paulo, os seguintes documentos:
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a)

b)

c)

d)

Seguro de risco de engenharia com importancia assegurada
correspondente a 100% do valor contratual e seguro de responsabilidade
civil correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigéncia idéntica
ao periodo de execucao dos servicos, inclusive prorrogacdes, se houver;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do contrato;

Nome, formacdo, n° do CREA e contato do engenheiro/técnico
coordenador geral que serd o seu representante imediato e responséavel
direto pelos servigos e assuntos de ordem operacional,

Rol da equipe técnica (responsavel técnico residente e colaboradores com
a respectiva indicacdo de funcao/atividade), acompanhado dos
documentos relevantes e trabalhistas de cada um dos citados. Esta
listagem deverd ser mantida atualizada e, a cada alteracdo, 0s novos
documentos devem ser encaminhados com 48 horas de antecedéncia a
apresentacao do novo colaborador.

- A CONTRATADA apresentara a Comissado de Fiscalizacdo, em até 05 (cinco)
dias Uteis contados da emissdo da Autorizagdo para Inicio dos Servicos, 0s
seguintes documentos:

a)

b)

Relatorio fotografico, mantendo registro fotografico durante a execucao
dos servicos.

Carta de preposicdo, conforme modelo acordado com a Comissdo de
Fiscalizacdo, contendo informacdes do responsavel pelos servicos e
assuntos de ordem contratual,

Cronograma detalhado de execucdo envolvendo todos o0s aspectos
guantitativos e qualitativos para discusséo e avaliacdo junto a Comissdo
de Fiscalizacdo, ficando sujeito a aprovacdo desta. Durante a execucédo
dos servicos o planejamento em discussdo devera ser atualizado, seja
guanto a sua progressao como quanto aos ajustes necessarios;

d) Apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil

(PGRCC), PPRA e PCMSO.

Servicos

Os servigcos englobam manutencao geral da edificacdo com reparos e pintura geral,
melhoria na iluminagéo interna e externa com substituicdo luminarias, melhoria na
seguranca predial com instalagéo de grades em janelas e substituicdo de portas e
adequacdes visando a acessibilidade.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
protecdo apropriada do mobiliario e equipamentos de propriedade do
CONTRATANTE.
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1.2.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Servicos Preliminares

O canteiro de servicos sera montado em local a ser determinado pela
Comissédo de Fiscalizacdo (CF) e todas as adaptagbes que se fizerem
necessérias, para o melhor andamento e execucao dos servigos, deverdo ser
executadas a expensas da CONTRATADA, bem como todas aquelas
necessarias a Seguranca do Trabalho exigidas por lei, e a seguranca dos
materiais, equipamentos e ferramentas a serem estocados;

Locacdo e montagem de andaime ou cadeira suspensa para realizacdo dos
servicos de pintura externa em altura, incluindo todos os equipamentos de
seguranca pessoal e apresentacdo de documentacédo correlata conforme NR-
35. Os trabalhos deverdo ser acompanhados por técnico de seguranca em
conformidade ao PPRA apresentado.

Remocado/Demolicao

Demolicdo do revestimento do parapeito de janela do térreo do prédio
principal, lados interno e externo, e de revestimento solto proximo ao portao
lateral e no muro de divisa;

Rebaixamento de guia e piso no entorno da guia para execucdo de rota
acessivel na parte posterior do prédio principal e de area para embutimento
do capacho proximo a porta de entrada do prédio;

Demolicdo do piso ceramico da copa da casa do zelador, incluindo a primeira
fiada do azulejo;

Remocado de luminaria e parte superior dos postes de iluminacdo externa
(parte curvada). O cabeamento devera ser preservado para instalacdo das
novas luminarias;

Remocdao das luminarias internas, sem reaproveitamento;

Remocdo de esquadria de aluminio e vidro da entrada do prédio sem
reaproveitamento. A remocado somente sera realizada apos a instalacédo da
nova esquadria;

Remoc¢do de porta de aluminio e vidro, 1,40 x 2,10 m, duas folhas, sem
reaproveitamento. As portas removidas e disponibilizadas para a CF;

Remocédo de todo piso tatil de borracha instalado na area externa e parte da
area interna deixando apenas o piso tatil de alerta proximo ao balcdo. Devera
ser removida a cola na area interna de modo a nao danificar o piso vinilico
(Paviflex);

Remocédo do corrimao das escadas externas do prédio;

2.10. Remocéo dos equipamentos do sistema de vigilancia eletrénica antigo;

2.11. Remocéo da cerca de arame farpado instalada sobre o muro de divisa;

2.12. Remocéo de divisoria tipo colmeia sem reaproveitamento.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Refazer com argamassa de cimento e areia 0s parapeitos da janela, lado
externo e interno, (deixar inclinacao de 2% para escoamento no lado externo)
e a area proxima ao portao;

Reparo de trincas no muro externo. Proceder a abertura de “rasgos” com 50,0
cm de comprimento, espacados a cada 30,0 cm, com o auxilio de disco
diamantado, para o assentamento de barra de aco CA-50 3/8” com
aproximadamente 40,0 cm de comprimento, chumbado argamassa
areia:cimento (1:3). Incluso reboco e todos os materiais necessarios para a
perfeita funcionalidade e acabamento do servico, ferramentas e mao de obra;

Reparo das areas quebradas da capa da mureta arrimo do jardim lateral com
argamassa de cimento e areia (1:3);

Reparo no calgcamento publico. Demolir a area afundada da calgada, apiloar o
solo, complementar com brita até o nivel adequado e refazer o piso com
concreto (traco 1:2,5:3,5), espessura de 7,5 cm, armado com malha de aco
CA-60 nervurado (malha 15x15cm, diametro 4,2mm);

Revestimento da sarjeta com concreto (traco 1:2,5:3,5) seguindo o padréo
existente, complementando o trecho até a esquina;

Supressao das tomadas de piso. Os circuitos deverdo ser desligados, as
tomadas, tampas e piso vinilico ao redor das caixas removidos. Preencher as
caixas 4’x4” com argamassa de cimento e areia para posterior assentamento
do piso vinilico previsto no item 3.8;

Regularizacdo de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo
promotor de aderéncia. Na &rea interna para posterior assentamento de piso
vinilico e na area externa para execucédo de rota acessivel na parte posterior
do prédio principal (inclusive o nivelamento do patamar);

Assentamento de piso vinilico nas areas regularizadas do piso interno, placas
de 30 x 30 cm, cinza rajado, com acabamentos (rodapé de PVC e mata-junta
metalico na porta);

Aplicacao de rejunte flexivel na fenda entre piso/alvenaria na area externa;

Fornecimento e instalacdo de sistema de dreno para os aparelhos de ar
condicionado: O sistema sera embutido na alvenaria das fachadas e
executado com tubos de PVC marrom bitola 25 mm. Deve-se evitar a
utilizacao de joelhos (usar preferencialmente curvas longas) para facilitar o
fluxo do condensado. Pontos de coleta (onde serdo conectadas as
mangueiras das evaporadoras) devem ser locados proximos aos aparelhos e
executados com curvas de 45°. Deve-se agregar o maior numero de pontos
de coleta num unico ramal e interligad-los a caixa coletora de aguas pluviais
mais proxima ou conduzir a tubulagdo para o jardim. Inclusos remocédo da
tubulagdo existente, abertura dos rasgos para embutimento da nova
tubulacdo, recomposicdo das superficies, reconexdo das mangueiras das
evaporadoras e o fornecimento de todos o0s materiais e acessorios
necessarios para a perfeita funcionalidade e acabamento do servico;
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3.

[N

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

4.2.

1.

Instalacdo sinalizacdo tatii em concreto. Os locais de assentamento das
pecas de concreto deverdo ser demarcados e realizados cortes com disco
diamantado com profundidade adequada. Em seguida, proceder a demolicdo
do piso na area delimitada pelos cortes e assentar as pecas de concreto com
argamassa apropriada. As placas do piso tatil serdo de concreto pré-moldado,
pigmentado na cor amarela (alerta e direcional), com dimensao de 25 x 25
cm, espessura da peca entre 20 a 30 mm, altura do relevo entre 3 a 5 mm,
conforme NBR-9050. As pecas deverdo ter cantos vivos sem distorgées ou
perdas de material, sem rebarbas; as superficies deveréo ter cor uniforme e
formar um plano continuo, sem fissuras, ninhos, vazios;

Execucéo de guia de balizamento em alvenaria com 10cm de altura e 15cm
de largura conforme indicagdo no desenho anexo;

Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico, 30x30cm, ao redor
do tanque da casa do zelador, servico completo com argamassa colante e
rejunte flexivel. Modelo de referéncia: Eliane;

Fornecimento e assentamento de azulejo branco, 7,5x7,5cm, nas areas onde
houve remocdo do revestimento para substituicdo de materiais hidraulicos,
servico completo com argamassa colante e rejunte flexivel;

Fornecimento e assentamento de piso ceramico, 30x30cm, PEI3, no da copa
da casa do zelador, servico completo com rodapé feito da mesma ceramica,
argamassa colante e rejunte flexivel. Marca de referéncia: Eliane;

Substituicdo dos batentes dos alcapdes de acesso a caixa d’agua. Devera ser
fabricado com perfil de aco e, na instalacdo, alterar o lado de abertura das
tampas, dimensao aproximada de 70x70cm. A impermeabilizacdo do local
devera ser reparada caso seja danificada na instalacao;

Reparos nas paredes externas (ferragem exposta) da caixa d’agua, na regiao
do barrilete e no acesso a area externa, com a remoc¢ao do concreto ao redor
da ferragem oxidada, remocdo mecanica da oxidacdo, aplicacdo de inibidor
de ferrugem, pintura com tinta rica em zinco e recomposi¢cdo da area tratada
com graute;

Remocéo da argamassa solta no entorno do algap&o de acesso ao barrilete e
recomposicdo com argamassa de cimento e areia com aditivo promotor de
aderéncia (Bianco);

Hidraulica

Substituicdo de valvula de descarga embutida. Delimitar a area de demolicao
com disco diamantado para remocdo de pecas inteiras do revestimento
ceramico. Remover a valvula com o tubo de descida. Instalar a nova valvula
de acordo com as recomendacdes do fabricante e recompor a alvenaria.
Servigo inclui o fornecimento de valvula de descarga 1 72” com registro
integrado com acabamento cromado e acionamento por duas teclas, tubo de
descida, tubo de ligagdo. Referéncia: valvula Hydra Duo da Deca;

Substituicdo de registro de gaveta de %4”. Delimitar a area de demoligdo com
disco diamantado para remocdo de pecas inteiras do revestimento ceramico.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Remover o registro antigo, instalar o novo conforme recomendacdes do
fabricante e recompor a alvenaria. Servico inclui o fornecimento do registro de
gaveta com corpo em liga de cobre, canopla em metal cromado e todos 0s
materiais necessarios para a perfeita funcionalidade e acabamento do
servico. Marca de referéncia Deca, Docol ou equivalente em técnica e
qualidade;

Substituicdo de registro de pressao de %”. Delimitar a area de demolicdo com
disco diamantado para remocao de pecas inteiras do revestimento ceramico.
Remover o registro antigo, instalar o novo conforme recomendacdes do
fabricante e recompor a alvenaria. Servico inclui o fornecimento do registro de
pressao com corpo em liga de cobre, canopla em metal cromado e todos os
materiais necessarios para a perfeita funcionalidade e acabamento do
servico. Marca de referéncia Deca, Docol ou equivalente em técnica e
qualidade;

Fornecimento e instalacdo de torneira de jardim de %", metalica, cromada.
Referéncia: modelo Izy da Deca;

Fornecimento e instalacdo de torneira de pia de parede, bica alta movel,
arejador articulado, cromada. Referéncia: modelo Izy da Deca;

Fornecimento e instalacdo de torneira de mesa para lavatorio, bica alta,
cromada. Referéncia: modelo Targa 1196.C40.CR, da Deca;

Substituicdo da tubulacdo de saida da caixa d'agua, 2 %2". As saidas,
atualmente em aco, deverdo ser removidas e substituidas por tubos roscados
com flanges, fabricados em bronze, fixados com graute epoOxi de alta
resisténcia. As ligagcdes com o0s registros gaveta devem ser complementadas
com conexdes de cobre ou bronze. Incluso fornecimento de todos os
materiais e acessoOrios necessarios para a perfeita funcionalidade e
acabamento do servico;

Impermeabilizacdo da caixa d’agua superior com argamassa polimérica
semiflexivel impermeavel, dando atencdo especial as areas onde a foram
chumbados os tubos do item 4.7. Impermeabilizagcdo com aplicagdo em 03
(trés) demaos cruzadas (“xadrez”). Impermeabilizagdo devera ser testada
através de monitoramento pelo periodo minimo de 05 dias. Marca Otto
Baumgart-VedaTop ou similar;

Elétrica

Fornecimento e instalacdo de luminaria metalica de sobrepor, acabamento em
pintura eletrostatica cor branca, dotada de refletor e aletas parabdlicas em
aluminio anodizado. Incluso soquetes (G13), com 02 lampadas LED tubulares
T8 com 120 cm de comprimento de 18W (no minimo), branca, bulbo com
capa (lisa). As luminarias deverao ser instaladas no mesmo local das antigas
apos a pintura do teto. Incluso fornecimento de todos o0s materiais
necessarios para a perfeita funcionalidade e acabamento do servico de
iluminacdo, ferramentas e mao de obra. Modelo da luminaria devera ser
submetido a aprovacao pela Comisséo de Fiscalizagdo. Referéncia para calha
marca Itaim ou similar na técnica e qualidade. Referéncia para lampadas
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

(durabilidade, com identificacao do fabricante/representante/distribuidor);

Fornecimento e instalacdo de luminaria de sobrepor, acabamento em pintura
eletrostatica cor branca, dotada de refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado. Incluso soquetes (G13), com 02 lampadas LED tubulares T8 com
60 cm de comprimento de 9W (no minimo), branca, bulbo com capa (lisa). As
luminarias deverdo ser instaladas no mesmo local das antigas apés a pintura
do teto. Incluso fornecimento de todos o0s materiais necessarios para a
perfeita funcionalidade e acabamento do servi¢co de iluminacao, ferramentas e
mao de obra. Modelo da luminaria devera ser submetido a aprovacdo pela
Comisséo de Fiscalizagdo. Referéncia para calha marca Itaim ou similar na
técnica e qualidade. Referéncia para lampadas marca Philips, linha Master
LEDTube ou similar na técnica e qualidade (durabilidade, com identificacao do
fabricante/representante/distribuidor);

Fornecimento e instalacdo de luminaria de LED para &reas externas conforme
especificacoes:

e Corpo: Aluminio injetado/extrudado;

e |P (grau de protecao): 66 Optico + 44 compartimento auxiliar;

e Temperatura de cor: 3300 a 5000K;

e Eficacia minima inicial: 90Im/W,

e Potencia: minima de 200W;

e Eficiéncia do driver: 2 90%;

e Vida util (luminéria e driver) minima: 50.000h;

e Garantia minima: 5 anos.
A montagem das luminarias serd em suporte tipo pétala duplo fixado no
poste. Incluso o fornecimento e instalacdo de relés fotoelétricos para

acionamento das luminéarias. Devera ser apresentado catadlogo do modelo de
luminaria a ser fornecido para comprovacéao das especificacoes;

Fornecimento e instalacao de suporte tipo pétala, duplo, em aco galvanizado
a fogo pintado na mesma cor dos postes. Os suportes serdo fixados na
extremidade dos postes (no lugar da parte curvada removida). Incluso todos
0s insumos necessarios para a fixagdo do conjunto;

Substituicdo do refletor fixado no poste de entrada de energia elétrica por
refletor de LED de 30W, temperatura de cor branca e IP 66. Incluso a
instalacdo de sensor de presenca com fotocélula para acionamento do
refletor;

Fornecimento e instalacéo de refletores para as bandeiras: Refletor de LED,
50W, temperatura de cor branca, IP 66, um para cada mastro. Instalacdo no
jardim, incluindo toda a infraestrutura elétrica necessaria (cabeamento,
eletroduto, disjuntor, etc). Devera ser apresentado marca/modelo do refletor
para aprovacgéo pela CF;

Aterramento de cobertura metélica. A cobertura das vagas de
estacionamento, constituida de estrutura em aco e telhas de aluminio, devera
ser interligada ao sistema de protecdo contra descargas elétricas (SPDA) por
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.
6.1.

meio de cabo de cobre nu de 50 mm?2, incluso todos 0os materiais necessarios

para a perfeita funcionalidade e acabamento do servico;

Fornecimento e instalagédo de Fitas Led na cobertura do estacionamento. A
Fita Led deverd ter grau de protecdo IP65, potencia 48 W (rolo de 5 m),
temperatura de cor 6.400 K. A instalacdo serd nos perfis de fixacdo das telhas
metalicas (nos dois perfis centrais) sobre as vagas e o acendimento devera
ser automatico. Incluso o fornecimento dos drivers, relés fotoelétricos, cabos,
acabamentos e acessoOrios necessarios ao perfeito acabamento e
funcionalidade da instalagéo;

Substituicdo de tomada elétrica dupla embutida em alvenaria em caixa 4”x4”.
A substituicdo sera por conjunto de 4 tomadas 2P+T, 10A, com base e
espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4”’x2”, com base
e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de conjunto de interruptor intermediario e tomada elétrica de
embutir, 2P+T, 10A, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus da
Legrand;

Substituicdo de conjunto de interruptor paralelo e tomada elétrica de embutir,
2P+T, 10A, caixa 4"x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de conjunto de interruptor simples e tomada elétrica de embutir,
2P+T, 10A, caixa 4"x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de interruptor bipolar simples de embutir (para comando da
tomada do aparelho de ar condicionado), 25 A, caixa 4”x2”, com base e
espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de interruptor simples de embutir, uma tecla, caixa 4’x2”, com
base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de interruptor simples de embutir, duas teclas, caixa 4’x2”, com
base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de interruptor simples de embutir, trés teclas, caixa 4’x2”, com
base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand;

Substituicdo de tomada elétrica (padrdo antigo) de sobrepor. Substituir as
tomadas de sobrepor instaladas nas divisorias por conjuntos novos de
tomadas 2P+T, 10A. Ref.: Sistema X da Legrand;

Substituicdo do cabo PP dos aparelhos de ar condicionado: Os cabos que
interligam as evaporadoras e condensadoras deverdao ser removidos e as
ligacOes deveréo ser refeitas, incluindo o aterramento dos equipamentos, com
cabo flexivel PP 5x2,5mmz, isolagdo PVC 70°C, 1kV.

CFTV

Fornecimento e instalacdo de eletroduto metélico galvanizado pesado de %4,
incluindo fixacdo e conexfes, para lancamento dos cabos do sistema de
CFTV. Os eletrodutos terdo inicio e término em caixas ou conduletes,
contendo em suas terminacdes conectores apropriados ("box"). Considerar
caixas (ou conduletes) de passagem. Incluso o fornecimento de todos os
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

materiais e mao de obra necessarios a perfeita execucdo e acabamento dos
trabalhos;

Fornecimento e langcamento de cabo coaxial RG11 de 75 ohms com
blindagem (malha de 95%) para ligacdo das cameras ao DVR. Incluso
conectorizacdo e todos os materiais e mao de obra necessarios a perfeita
execucao dos trabalhos;

Fornecimento e lancamento de cabo flexivel de 0,75 mmz2 (18AWG), capa
PVC antichama 70°C, para alimentagéo elétrica das cameras do sistema de
CFTV. Incluso conectorizagdo e todos os materiais e mado de obra
necessarios a perfeita execucao dos trabalhos;

Fornecimento e instalacdo de DVR (gravador de video digital) stand alone
com, no minimo, 16 canais, completo (manuais, cabos, software e mouse),
compativel com as cameras a serem fornecidas (compatibilidade logica e
fisica); possibilitando a visualizacdo de imagens em modo multiplex,
resolucdo de saida full HD (1080p); gravacbes das imagens em 1080p;
emissao de alarme para os casos de deteccdo de movimento, mascaramento,
perda de sinal, etc.; compatibilidade com as tecnologias HDCVI, HDTVI 2.0,
AHD-M/H, anal6gica e IP; funcdo NVR (transforma canais BNC em IP);
apresentacao de imagens em tempo real, além das recuperadas; software in
built para gerenciamento das cameras e recuperacao das imagens gravadas;
alimentacdo bivolt automatica; incluso fornecimento e instalagdo de disco
rigido (HD) SATA com 10 TB de capacidade; no minimo 1 porta USB, 1 porta
(RJ45) Ethernet 10/100, 1 porta VGA e 1 porta HDMI; interface LAN RJ45
compativel com TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, FTP, NTP, SNMP, UPnP,
Ethernet 10/100, NFS, P2P cloud JFLDDNS, SADP, HTTPS; sistema de
backup; dual-stream, codec H.264; acionamento da gravacédo de imagem pelo
detector infravermelho e aplicativo para smartphone que permita a
visualizacdo remota das imagens e suporte notificagdes quando ocorrer
deteccdo de movimento (quando a lente da camera for coberta por algum
pano, por exemplo), quando ha mascaramento (problema de configuracéo,
camera que foi desconectada) ou perda de video. Modelo de referéncia:
MHDX-1016 marca Intelbrds ou similar em técnica, funcionalidade e
qualidade. Devera ser apresentado a Comissdo de Fiscalizacdo catalogo
contendo especificacbes técnicas e funcionais do equipamento para
aprovacao;

O Servigo contempla o treinamento de servidores da Regional para operacao
do DVR, com fornecimento de manuais em portugués e a configuracdo e
operacéo do aplicativo para operacgéo por meio de smartphone;

Esta incluso o fornecimento de todos os materiais e mao de obra necessarios
para a instalagao e perfeita funcionalidade e operacao do equipamento;

Fornecimento e instalacdo de cameras de 2MP (sensor megapixel V2.7”)
varifocal, tipo dome, tecnologia CMOS, compativel com as tecnologias
HDCVI, HDTVI 2.0, AHF-H e analdgica (digital/analégica - conector BNC ou
equivalente), resolucao full HD (1080p), dotada de infravermelho com alcance
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6.6.

6.7.

7.

7.1.

7.2.

de 30 metros (0 lux); dotada de filtros dia/noite/cores automaticos; tratamento
de ruidos; alimentacédo 12 VDC (conector P4 ou equivalente); incluso fixacao,.
Fonte de alimentacdo e acessoOrios necessarios; compativel ao DVR a ser
fornecido; protecdo contra surto, protecéo IP66, protecdo contra vandalismo
IK10, abertura horizontal minima de 105° e vertical de 57°.

Modelo de referéncia: VHD-3230-D-VF dome varifocal Geragdo 4, marca
Intelbras ou similar em técnica, funcionalidade e qualidade.

O Servico contempla a configuracdo dos parametros e filtros da camera com
ajuste das imagens (enquadramento, nitidez, posicionamento, etc.).

Incluso todos os materiais e mdo de obra necessarios para a perfeita
instalacdo, acabamento, funcionalidade e operacéo do sistema de CFTV;

Fornecimento e instalacdo de monitor LED completo com, no minimo, 24",
resolucao full HD (1920 x 1080p) para utilizacdo/conexdo ao DVR stand
alone. Equipamento bivolt (automatico). Inclui cabos de alimentacao,
comunicacdo, fonte de alimentacdo bivolt e base de apoio. Marca de
referéncia LG ou similar em técnica e qualidade. Apresentacdo de catalogo
com especificacdes técnicas e funcionais do monitor para aprovacdo pela
Comisséo de Fiscalizacéo;

Fornecimento e instalacdo de Nobreak (UPS) bivolt (automatico) contendo, no
minimo, 4 (quatro) tomadas e 2 (duas) baterias seladas 17Ah, incluso todos
0S materiais para instalacdo, funcionamento e operacdo do equipamento e
interligacdo aos sistemas 0s quais guarnecera;

Modelo de referéncia: PDV S 600VA, marca NHS ou similar em técnica,
desempenho e qualidade. Apresentacdo de catalogo para aprovacdo do
equipamento pela Comissdo de Fiscalizagdo. Servico inclui as adaptacdes
necessarias a conexdo elétrica em conformidade as normas técnicas
(condicionamento dos cabos, tomadas e plugues apropriados). Equipamento
em conformidade a NBR 14.136. Equipamento devera possuir a funcdo de
fitro de linha e estabilizacdo de tensdo, além de meios para
sinalizacao/comunicacéo do status de operacao, indicacdo da interrupcao do
fornecimento de energia elétrica e situacao das baterias.

Esquadrias

Fornecimento e instalacdo de esquadria de aluminio e vidro laminado,
espessura de 8 mm, incolor, encaixilhado, e pelicula de prote¢do e controle
solar com transmissdo de luz de 75%. Perfil de aluminio com robustez
compativel com o vidro, anodizado, preto fosco. A porta de correr devera ter
trilho superior. A instalacdo sera alinhada com a esquadria do pavimento
superior, conforme indicagdo no desenho anexo, e devera ter desenho
semelhante ao existente de modo a néo alterar demasiadamente a fachada.
O desenho do fechamento devera ser apresentado a CF para aprovacao.
Incluso o fornecimento de fechadura de seguranca e de todos os materiais e
acessorios necessarios ao perfeito acabamento e funcionalidade da
instalagéo;

Fornecimento e instalacdo de porta de aluminio, vidro com duas folhas de
abrir e pelicula de protecao e controle solar com transmisséo de luz de 75%.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2.

8.3.

8.4.

Instalacdo no local das portas removidas no item 2.6, vao de 1,40 m x 2,10 m.
Vidro laminado, espessura de 8 mm, incolor, encaixilhado. Perfil de aluminio
com robustez compativel com o vidro, anodizado, preto fosco. Incluso o
fornecimento de todos os materiais e acessorios necessarios ao perfeito
acabamento e funcionalidade das portas;

Revisdo e restauracdo das janelas e vitrés, em aluminio e em ferro, com
colocacdo dos elementos faltantes, substituicio das pecas e vidros
danificados, impermeabilizacdo e lubrificacdo das partes moveis, do prédio
principal, casa do zelador e guarita,;

Revisdo e ajuste de portas de diviséria colmeia de 0,80m, bem como as
ferragens e fechaduras, trocando os elementos danificados;

Revisdo de porta de madeira de 0,70m, revestida com formica, com
realizacdo de ajustes e reparos, bem como a troca de elementos danificados;
Revisao de porta de madeira de 0,80m, com realizacdo de ajustes e reparos,
bem como a troca de elementos danificados.

Pintura

Paredes internas, externas, forros, vigas, beiral do telhado, pilares, recinto da
caixa d"agua, depdsito sob a escada, abrigo dos botijées de gas, do prédio
principal, em duas demaos ou mais até o perfeito recobrimento da pintura
anterior. Antes, proceder ao preparo das superficies corrigindo as
imperfeicbes com lixamento e ou aplicacdo de massa corrida de PVA
internamente e acrilica externamente e novo lixamento, bem como o
lixamento geral para remocdo de peliculas de tintas queimadas e soltas,
aplicacdo de fundo preparador de forma a melhorar a aderéncia da nova
pintura de tinta latex acrilica Suvinil ou equivalente. A pintura do teto devera
ser realizada simultaneamente com a retirada das luminarias. Deverdo ser
removidas lumindrias de emergéncia, placas indicativas, espelhos e
reinstaladas apds a pintura; Na reinstalacdo das luminarias de emergéncia, a
CONTRATADA devera fornecer e instalar as tampas de acabamento das
caixas octogonais e, se necessario, reposicionar a luminaria.

Paredes internas e externas e teto da casa do zelador, com 2 demdaos de
latex acrilico, com servi¢co preliminar de correcdo com massa PVA na face
interna e massa acrilica na face externa e lixamento das superficies para
regularizacdo e remocéao de tintas soltas e queimadas e aplicacdo de fundo
preparador;

Paredes internas e externas e teto da guarita e abrigo do medidor de agua
com 2 deméos de latex acrilico, com servigco preliminar de correcdo com
massa PVA na face interna e massa acrilica na face externa e lixamento das
superficies para regularizacdo e remocdo de tintas soltas e queimadas e
aplicacao de fundo preparador;

Muro de divisa, lado interno e externo (face voltada para a rua lateral), e
mureta arrimo do jardim lateral com 2 demaos de tinta acrilica misturada com
resina acrilica & base de agua, na proporcao 3:1. Materiais de primeira linha
como Suvinil ou equivalente. Devera realizar servigo preliminar preparacéo
das superficies com remocgdo de reboco solto e reparo com argamassa,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

correcdo de falhas, trincas, saliéncias, depressdes, lixamento geral para
remocao de incrustacdes e tinta antiga solta e aplicacdo de fundo preparador;
Piso das escadas externas, patamares, base dos mastros das bandeiras,
rampa de acesso e calcada rente ao prédio e laje de cobertura da guarita com
2 demaos de tinta acrilica para piso Novacor ou equivalente;

Placa de identificacdo do Orgéo afixada na fachada frontal do prédio (0,60 x
3,90m) com duas demédos de esmalte sintético preto fosco, com servico
preliminar de lixamento para remocao de tintas soltas e aplicacdo de fundo
preparador (galvite). Deverao ser polidos os tipos e bordas da placa;

Gradil, portdo de ferro lateral e portdo de entrada de veiculos, em esmalte
sintético 3 demaos. Servico inicial de lixamento, aplicacdo de inibidor de
ferrugem ferrox ou similar.

Calhas com aproximadamente 30 x 20 cm, da cobertura do prédio principal
com 3 demaos de esmalte sintético, com servi¢o preliminar de lixamento;
Rufos com aproximadamente 30 cm, da cobertura do prédio principal com 3
demaos de esmalte sintético, com servico preliminar de lixamento;

Algapdes de acesso a caixa d’agua e ao barrilete e a escada tipo marinheiro.
Toda oxidacdo dos conjuntos devera removida, as superficies limpas,
aplicado primer anticorrosivo a base de zinco e finalizado com pintura em
esmalte sintético em 3 deméaos;

Estrutura metélica da cobertura do estacionamento e da cobertura de
policarbonato com 3 deméos de esmalte sintético, com servigo preliminar de
lixamento;

Corrimaos de tubo de ferro de 1.1/2" e respectivos suportes da escada
interna, com 3 demaos de esmalte sintético, com lixamento preliminar;
Tubulacdo condutora de aguas pluviais de100mm com 2 demaos de esmalte
sintético;

Suporte do para-raios com 3 demdaos de esmalte sintético, com servico
preliminar de lixamento e aplicacdo de primer anticorrosivo a base de zinco;
Mastros de bandeira e postes em tubo de ferro de 3" com 3 demaos em tinta
aluminizada e servico preliminar de lixamento. ApOGs a pintura, proceder a
lubrificacdo das roldanas dos mastros com graxa permanente branca a base
de silicone e ou sabéo de litio.

Portas de madeira de 80 cm com 2 demaos de tinta 6leo com servico de
lixamento preliminar. Devera remover a porta para pintura da face inferior.
Envernizar porta completa de madeira de 0,70 a 0,90 m do prédio principal,
guarita e casa zelador, com servico preliminar de lixamento. Remover as
folhas de portas para pintura da face inferior;

Estrutura de madeira da cobertura da area de servigco da casa do zelador com
3 demaos de esmalte sintético, com servi¢co preliminar de lixamento reparo
das areas deterioradas com massa para madeira.

Diversos

Fornecimento e Instalacdo de canaletas para tubulagcdo do sistema de ar
condicionado que estad aparente na fachada do prédio: Canaleta de PVC
rigido auto extinguivel, branca. Referéncia: canaleta HelaClima AC8080 da

Pregao Eletrénico n° 25/19 - SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26 - fls. 32/ 70

8651- 8355-9004- 3678

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:



9.2.

9.8.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.
10.1.

HellermannTyton. Incluso o fornecimento de todos os materiais e acessorios
necessarios para a perfeita funcionalidade e acabamento do servico;
Fornecimento e instalacdo de Rede Laminada com altura de 1 m, fabricada
com arame de alta resisténcia envolto em laminas de aco perfurantes e
cortantes. Incluso fornecimento e instalacdo de hastes metalicas
galvanizadas, arame guia galvanizado e placas de comunicacdo em material
plastico. Incluso o fornecimento de todos 0s materiais e acessorios
necessarios a instalacao;

Substituicdo das placas de policarbonato das coberturas da porta lateral e dos
fundos do prédio. Placa de policarbonato alveolar cinza refletivo, 6 mm de
espessura, com camada de protecdo a UV. Incluso o fornecimento de todos
0S materiais e acessOrios nhecessarios ao perfeito acabamento e
funcionalidade da instalacéo;

Fornecimento e instalacdo de grades nas janelas do pavimento térreo em
aluminio anodizado preto fosco, instalacdo na parte interna do prédio para
nao prejudicar o acionamento das janelas, com barras redondas verticais com
espacamento de 10 cm. Deverd ser fixado de modo a permitir sua remocao
para eventual substituicdo de vidros. Incluso o fornecimento de todos os
materiais e acessorios necessarios ao perfeito acabamento;

Complementacdo dos corrimaos no patamar intermediario da escada interna
de forma a dar continuidade de acordo NBR-9050, em tubo de ac¢o e suportes
com flange conforme o existente, com servigos de corte, solda e pintura;
Complementacdo de 1 degrau na parte inferior da escada de acesso ao
barrilete, em tubo de agco no mesmo padréao existente, com servigos de corte e
solda;

Fornecimento e instalacdo de corrimao duplo, de aco, conforme disposicdes
da NBR 9050. Acabamento em esmalte sintético preto fosco. Incluso o
fornecimento de todos o0s materiais e acessorios necessarios ao perfeito
acabamento;

Revisdo da fixacdo dos vidros, altura de 90 cm, na parte superior das
divisérias com substituicdo de guarnicdes e baguetes;

Substituicdo de vidro da janela da sala do diretor. O vidro devera ter recorte
em um dos cantos para a passagem das tubulacdes do ar condicionado. O
recorte devera ser executado de acordo com a dimenséo da tubulagdo, com
folga minima. Vidro de 6 mm com pelicula refletiva seguindo o padrdo
existente;

Fornecimento e instalacdo de dispenser para papel toalha interfolhas, em
ABS, branco. Inclusa a remocdo de dispenser existente, sem
reaproveitamento. Apresentar amostra para aprovagao pela CF.

Limpeza

Os locais dos servicos deverdo estar sempre limpos durante toda a obra, bem
como outros locais que porventura a empresa venha a transitar ou depositar
materiais relacionados a obra, inclusive o canteiro de obra. Dessa forma a
empresa devera promover limpeza periddica, tantas vezes quanto forem
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necessarias e solicitados pela CF, bem como uma limpeza geral final ao
entregar a obra.

Prazo de Execucdo

O prazo para a realizacdo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos constante neste Memorial
Descritivo, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorizacéo
para o Inicio dos Servigos.

Consideracdes Técnicas Gerais

A CONTRATADA deverad ainda observar, quando for o caso, 0s seguintes
aspectos técnicos:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Obedecer ao gabarito de nivelamento para o assentamento de pecas
(registros, cotovelos) na parede, caixa de interruptores, quadros elétricos
considerando a espessura do revestimento quando houver;

Caixas para instalacdo de interruptores (4’x2” e 4’x4”) serao de material
plastico com resisténcia apropriada, onde ao serem chumbadas nao
sofram deformacdes;

Toda a fiacdo elétrica devera ser feita com condutores de cobre, com
encapamento termoplastico antichama para 750 volts, instalados. Na falta
de especificacbes, devera ser obedecida a seguinte sequéncia para a
identificacdo dos condutores elétricos: Fase R:Branco; Fase S:Preto, Fase
T:Vermelho, Neutro:Azul claro, Terra:Verde;

As emendas e conexdes elétricas deverdao ser devidamente isoladas com
material isolante apropriado;

Os novos circuitos deverao ser “anilhados” com identificacao;

As ligacbes dos cabos elétricos aos disjuntores (nos quadros de
eletricidade incluindo aterramento e cabeamento do “neutro”) e a outros
equipamentos/acessorios que demandem o mesmo cuidado deverao ser
conectados com terminais pré-isolados;

Ndo sera permitida a furacdo de vigas, colunas ou outras pecas
estruturais;

Nas pinturas (alvenaria, concreto, gesso, madeira ou metais) devera
haver preparagdo mecénica da superficie (emassamento e lixamento),
aplicacdo de primer, selante ou material equivalente e compativel a
superficie preparada, para posterior aplicacdo da tinta de acabamento,
gue sera no minimo em 03 (trés) deméos. Caso 0 servico nao fique
satisfatdrio (manchas, ndo recobrimento de tinta antiga, entre outros) sera
aplicada quantas demdaos forem necessarias ao perfeito acabamento;
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J)

K)

Nos servicos de instalacdes (elétrica, hidraulica, l6gica e ar condicionado)
devem ser previstos 0s custos com cola, veda rosca, estopa, fita isolante,
bracadeiras, parafusos, arruelas, buchas, chumbadores, eletrodo de
solda, estanho, materiais para vedacOes, identificadores, conectores,
terminais e demais materiais de consumo que ndo venham a ser
especificados individualmente na Planilha de Servicos;

Os equipamentos a serem instalados, deverédo ser dispostos de forma a
possibilitarem acesso facilitado para realizacdo de manutencgao preventiva
e corretiva, realizando-se as adapta¢cfes necessarias, notadamente, em
janelas, portas, shafts, painéis de revestimento, quadros metalicos,
suportes, racks, fechamentos em geral, adaptacdes em fachadas, brises,
coberturas, pisos elevados, moveis em geral, etc., seguindo o padréo
técnico e estético ja adotado pelo Tribunal quando existente, sendo que a
solucdo técnica a ser adotada devera ser submetida a Comissédo de
Fiscalizagéo para aprovacao;

Todos os servicos de serralheria, novos fornecimentos ou manutencgao,
que envolvam materiais ferrosos deveréo sofrer preparo de superficie com
posterior aplicacdo de base ("primer") antioxidante apropriado, no minimo,
de 03 (trés) demaos em todas as suas faces e antes de sua fixacdo ou
instalacéo;

Comunicar e justificar, por escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo os
eventuais impedimentos a realizacdo dos trabalhos especificados;

Os servigos de hidraulica, de gas, de sistema de incéndio, entre outros,
deverdo ser acordados previamente com a Comissdo de Fiscalizacéo
para providéncia preliminar de logistica.
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Objeto: Servigos de reforma e manutencdo de &reas internas e externas do imdvel da Unidade Regional de Sorocaba (UR-9)
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Planilha de Servicos e Custos Estimados

TRIBUNAL
DE CONTAS
OBJETO: Servicos de reforma e manutencao de areas internas e externas do imével da Unidade Regional de Sorocaba (UR-9) ESTADDC()) DE

SAO

PAULO

® VALORES (R$)
ITEM SERVICOS E‘ = UNITARIO TOTAL
= 4 . - . - SOMA
Material | M&o de Obra Material Méo de Obra
1 Servicos Preliminares
1.1 | Montagem de canteiro de obra m? 50 55,21 11,62 2.760,50 581,00 3.341,50
1.2 | Locagdo e montagem de andaime ou cadeira suspensa més 4 67,80 402,72 271,20 1.610,88 1.882,08
2 Remocao/Demoli¢cédo

2| DEmoledc do revestiments do parspetc e o do e o rédo sl scos o eexero, |y | 4| o0 | 735 | o0 | 2040 | 240
2.2 | Rebaixamento de guia e piso m2 2 0,00 32,67 0,00 65,34 65,34
2.3 | Demolicao do piso ceramico da copa da casa do zelador m2 10 0,00 8,91 0,00 89,10 89,10
2.4 | Remogcao de luminéria e parte superior dos postes de iluminacéo externa (parte curvada) u 5 0,00 112,51 0,00 562,55 562,55

2.5 | Remogao das luminérias internas, sem reaproveitamento u 162 0,00 20,54 0,00 3.327,48 3.327,48
2.6 | Remocéao de esquadria de aluminio e vidro da entrada do prédio sem reaproveitamento m2 12 0,00 20,43 0,00 245,16 245,16
2.7 | Remocéo de porta de aluminio e vidro, 1,40 x 2,10 m, duas folhas, sem reaproveitamento u 2 0,00 89,47 0,00 178,94 178,94
2.8 | Remogao de piso tatil de borracha m 30 0,00 4,03 0,00 120,90 120,90
2.9 | Remocéo do corrimé&o das escadas externas do prédio m 22 0,00 7,89 0,00 173,58 173,58
2.10 | Remocéo dos equipamentos do sistema de vigilancia eletrdnica antigo cj 1 0,00 179,20 0,00 179,20 179,20
2.11 | Remogéo da cerca de arame farpado instalada sobre o muro 73 0,00 9,21 0,00 672,33 672,33
2.12 | Remocéo de divisoria tipo colmeia sem reaproveitamento 4 0,00 10,29 0,00 41,16 41,16
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VALORES (R$)

3]
ke
a ~
ITEM SERVICOS ;‘-f = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material Mao de Obra Material Mao de Obra
3 Civil
3.1 | Refazer com argamassa de cimento e areia os beirais da janela e area proxima ao portdo e muro m? 4 13,47 11,73 53,88 46,92 100,80
3.2 Reparo de trl_ncas no muro externo com assentamento a cada 30 cm de barra de ago (CA-50 3/8” de 40 m P 186,00 7412 372,00 148,24 520,24
cm de comprimento)
3.3 | Reparo da capa da mureta arrimo do jardim lateral com argamassa de cimento e areia m2 1 73,19 26,21 73,19 26,21 99,40
3.4 | Reparo no calcamento publico (demoligdo, apiloamento e recomposi¢do com concreto armado) m2 4 49,87 68,95 199,48 275,80 475,28
3.5 | Revestimento da sarjeta com concreto m 4 16,97 11,38 67,88 45,52 113,40
36 Supressaq das tomadas de piso com desligamento dos circuitos elétricos, remocao de tomadas, tampas u 109 0,02 22,63 218 2.466.67 2.468.85
e preenchimento com argamassa
3.7 | Regularizagdo de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo promotor de aderéncia m2 15 5,26 17,95 78,90 269,25 348,15
3.8 | Assentamento de piso vinilico de 30 x 30 cm, cinza rajado, com acabamentos m2 66 70,88 16,37 4.678,08 1.080,42 5.758,50
3.9 | Aplicacéo de rejunte flexivel na fenda entre piso/alvenaria na area externa m 30 0,07 0,15 2,10 4,50 6,60
3.10 Forneumgnto e instalacéo d_e sistema de dreno para os aparelhos de ar condicionado com tubos de PVC m 170 3.43 19,95 583.10 3.391.50 3.974.60
marrom bitola 25 mm embutido em alvenaria
3.11 | Instalagdo sinalizacao tatil em concreto u 39 7,29 3,95 284,31 154,05 438,36
3.12 | Execucdo de guia de balizamento em alvenaria com 10 cm de altura e 15 cm de largura m 20 2,72 2,63 54,40 52,60 107,00
313 Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico, 30 x 30cm, ao redor dq ta‘nc.|ue‘ da casa do mz 3 26,68 16,97 80,04 50,91 130,95
zelador, servico completo com argamassa colante e rejunte flexivel. Modelo de referéncia: Eliane
3.14 | Fornecimento e assentamento de azulejo branco, 7,5x7,5 cm m2 7 61,66 16,78 431,62 117,46 549,08
Fornecimento e assentamento de piso ceramico, 30x30cm, PEI3, no da copa da casa do zelador, servico
3.15 |completo com rodapé feito da mesma ceramica, argamassa colante e rejunte flexivel. Marca de m2 10 52,40 23,91 524,00 239,10 763,10
referéncia: Eliane
3.16 | Substituicdo dos batentes metalicos dos algapdes de acesso a caixa d’agua u 2 20,04 21,25 40,08 42,50 82,58
Reparos nas paredes externas (ferragem exposta) da caixa d’agua, na regiéo do barrilete e no acesso a
3.17 | &rea externa m 1 12,33 28,80 12,33 28,80 41,13
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VALORES (R$)

3]
e}
[a) .
ITEM SERVICOS S = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
318 Remocédo da argamassa sqlta na er]t'orno do algapéo deA acesso ao barrilete e recomposigdo com mz 1 421 794 421 7.04 12,15
argamassa de cimento e areia com aditivo promotor de aderéncia (Bianco)
4 Hidraulica
4.1 | Substituicdo de valvula de descarga embutida. Referéncia: valvula Hydra Duo da Deca u 8 249,60 134,66 1.996,80 1.077,28 3.074,08
4.2 | Substituicdo de registro de gaveta de %" u 8 50,93 83,53 407,44 668,24 1.075,68
4.3 | Substituicdo de registro de presséo de %" u 8 71,22 83,53 569,76 668,24 1.238,00
. . ~ . o o . .
4.4 E(ércn:umento e instalagé@o de torneira de jardim de %", metalica, cromada. Referéncia: modelo lzy da u 4 132,17 40,66 528,68 162,64 691,32
45 Fornef:lm'er.lto e instalacdo de torneira de pia de parede, bica alta mével, arejador articulado, cromada. u 1 412,35 40,66 412,35 40,66 453,01
Referéncia: modelo Izy da Deca
Fornecimento e instalagdo de torneira de mesa para lavatério, bica alta, cromada. Referéncia: modelo
4.6 Targa 1196.C40.CR, da Deca u 5 148,20 40,66 741,00 203,30 944,30
47 Sub_stltwg:ao da tubulagdo de saida da caixa d’agua, DN 2 1/2", por tubos roscados com flanges, u 3 286,28 17,61 858,84 52,83 011,67
fabricados em bronze
4.8 | Impermeabilizagdo da caixa d’agua superior com argamassa polimérica semiflexivel impermeavel m2 28 11,61 6,27 325,08 175,56 500,64
5 Elétrica
Fornecimento e instalagdo de luminaria metalica de sobrepor, acabamento em pintura eletrostatica cor
5.1 | branca, com refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado, com 02 lampadas LED tubulares T8 de u 135 168,06 24,20 22.688,10 3.267,00 25.955,10
18W, completa.
Fornecimento e instalagdo de luminaria metalica de sobrepor, acabamento em pintura eletrostatica cor
5.2 | branca, com refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado, com 02 lampadas LED tubulares T8 de u 27 143,57 20,54 3.876,39 554,58 4.430,97
9W, completa.
53 Fornecimento e instalacdo de luminédria de LED para areas externas conforme especificagbes do u 10 1.109,27 25,68 11.092,70 256,80 11.349.50
memorial descritivo
54 Fornecimento e instalacdo de suporte tipo pétala, duplo, em ago galvanizado a fogo pintado u 5 169,12 200,60 845,60 1.003,00 1.848.60
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2 VALORES (R$)
@ [a)
ITEM SERVICOS ] = A
= o UNITARIO TOTAL SOMA
Material | Mo de Obra Material Mao de Obra
5.5 | Substituicéo do refletor fixado no poste de entrada de energia elétrica por refletor de LED de 30W u 1 125,40 106,12 125,40 106,12 231,52
5.6 | Fornecimento e instalagéo de refletores de LED, 50W, para as bandeiras u 3 162,81 256,17 488,43 768,51 1.256,94
L . . )
5.7 I;gsat%ic:ede cobertura metalica das vagas de estacionamento com cabo de cobre nu de 50 mm?2 ao SPDA m 15 27,70 15,10 41550 226,50 642,00
5.8 | Fornecimento e instalagdo de Fitas Led na cobertura do estacionamento m 150 13,64 3,23 2.046,00 484,50 2.530,50
Substituicdo de tomada elétrica dupla embutida em alvenaria em caixa 4"x4” por conjunto de 4 tomadas
59 2P+T, 10A, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand u 29 48,94 25,56 1.419,26 741,24 2.160,50
5.10 Substituicdo de tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4’x2", com base e espelho. Ref.: Pialplus u 32 7.70 25,56 246,40 817,92 1.064.32
da Legrand
511 S”ubftltwgao de conjunto de |nt(.arr_uptor intermediario e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa u 1 14,65 25,56 14,65 25,56 40,21
4”x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
512 Substituicdo de conjunto qe interruptor paralelo e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4"x2", u 2 14,65 25,56 29.30 5112 80,42
com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
513 Substituicdo de conjunto qe _mterruptor simples e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4"x2", u 5 14,65 25,56 73.25 127,80 201,05
com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
514 S_ubstltuu;ao de interruptor bipolar simples de embutir, 25 A, caixa 4’x2", com base e espelho. Ref.: u 6 22,53 27,38 135,18 164,28 299,46
Pialplus da Legrand
5.15 Substitui¢cdo de interruptor simples de embutir, uma tecla, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus u 5 577 27.01 28.85 135,05 163,90
da Legrand
Substituicdo de interruptor simples de embutir, duas teclas, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.:
5.16 Pialplus da Legrand u 5 12,69 27,38 63,45 136,90 200,35
517 Sybstltwgao de interruptor simples de embutir, trés teclas, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.: u 1 16,08 32.86 16,08 32.86 48,94
Pialplus da Legrand
5.18 | Substituicdo de tomada elétrica de sobrepor 2P+T, 10A. Ref.: Sistema X da Legrand u 35 26,23 25,56 918,05 894,60 1.812,65
5.19 | Substituigcdo do cabo PP, 5x2,5mm?, isola¢éo PVC, 70°C 1kV, dos aparelhos de ar condicionado m 50 8,22 3,64 411,00 182,00 593,00
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Material | M&o de Obra Material Mao de Obra
6 CFTV
. . = . . I, o
6.1 Forneglmento e mstala(;aq Qe ele~troduto metalico galvamzado pesado de de %, incluindo fixagéo, m 18 11.35 26.47 204.30 476,46 680,76
conexdes , tampas e materiais e méo de obra necessarios
6.2 | Fornecimento e langamento de cabo coaxial RG11 de 75 ohms com blindagem (malha de 95%) m 50 8,65 4,01 432,50 200,50 633,00
6.3 | Fornecimento e lancamento de cabo flexivel de 0,75 mm2 (18AWG), capa PVC antichama 70°C m 50 1,07 1,45 53,50 72,50 126,00
6.4 Fornec!mento e _mstalagao de DVR (gravador de video digital) stand alone conforme especificagbes do u 1 3.107,13 192,87 3.107.13 192,87 3.300,00
memorial descritivo
6.5 Forne(_:l_men}o e |nstala§ao de_ ‘cameras de 2MP com protecdo contra vandalismo conforme u 4 490,66 149,14 1.962,64 596,56 2.559,20
especificagdes do memorial descritivo
6.6 Eggg:)():lmento e instalacdo de monitor LED completo com, no minimo, 24", resolugdo full HD (1920 x u 1 850,66 8,10 850,66 8.10 858,76
6.7 ;c:;ﬂz;:lmento e instalacdo de Nobreak (UPS). Modelo de referéncia: PDV S 600VA, marca NHS ou u 1 1.279,97 54,76 1.279.97 54.76 1.334.73
7 Esquadrias
71 For’neumento e |Qstalagao de esquadria _d_e aluminio e vidro laminado, e_spessura_de 8 mm, incolor, mz 12 613,00 4334 7.357.08 520,08 7.877.16
pelicula de protecao e controle solar, encaixilhado em porta de correr com trilho superior
79 Fornecimento e instalacdo de porta dg aIumlmole vidro com du~as folhas de abrir, vao dp_l,40m X 2,10m, u 2 3.071,07 198,01 6.142,14 397,82 6.539,96
vidro laminado, espessura de 8 mm, incolor, pelicula de prote¢éo e controle solar, encaixilhado
7.3 | Revisdo e restauragao das janelas e vitrds, em aluminio e em ferro m2 140 29,23 7,34 4.092,20 1.027,60 5.119,80
74 Revisdo e ajuste de portas de divisoria colmeia de 0,80m, bem como as ferragens e fechaduras, u 12 42,09 21,15 505,08 253.80 758,88
trocando os elementos danificados
75 Revisdo de porta de madeira de 0,7Qm, revestida com formica, com realizagdo de ajustes e reparos, u 17 29.48 19,12 501,16 325,04 826,20
bem como a troca de elementos danificados
76 Reviséo de po_r?a de madeira de 0,80m, com realizacdo de ajustes e reparos, bem como a troca de u 16 31.32 2032 501,12 32512 826,24
elementos danificados

Pregao Eletrénico n° 25/19 - SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26 - fls. 41/ 70

eletroénico e digital mente assi nado

A val i dacdo deste docunento e a obtenc&o de seu original

deve ser

8651- 8355-9004- 3678

realizada em http://ww.tce.sp.gov. br/docunento com o codi go:



A
X

)

VALORES (R$)

3]
e}
[a) .
ITEM SERVICOS 5 = UNITARIO TOTAL
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Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
8 Pintura
Paredes internas, externas, forros, vigas, beiral do telhado, pilares, recinto das caixas d"agua, depésito
8.1 |sob aescada, abrigo dos botijées de gas,do prédio principal, em duas deméos de tinta latex acrilica com m2 2237 5,92 13,62 13.243,04 30.467,94 43.710,98
emassamento e aplicag&o de fundo preparador
8.2 Paredes internas e externas e teto da casa do zelador, com 2 deméos de tinta latex acrilica com mz 320 5.82 13,36 1.862,40 4.275,20 6.137.60
emassamento e aplicagdo de fundo preparador
8.3 Par,e_des internas e externas e teto dNa guarita e abrigo do medidor de 4gua com 2 dema&os de tinta latex m2 147 5.82 13,36 855,54 1.963,92 2.819.46
acrilica com emassamento e aplicagédo de fundo preparador
Muro de divisa, lado interno e externo, e mureta arrimo do jardim lateral com 2 deméos de tinta acrilica
8.4 | misturada com resina acrilica a base de agua, na proporgdo 3:1, com emassamento e aplicagdo de m2 580 7,29 15,82 4.228,20 9.175,60 13.403,80
fundo preparador
8.5 Piso das e§c_adas _externas, patamares, pase dos mast~ros das_ bandelras, rampa de acesso, calcada mz 82 361 951 296,02 779.82 1.075.84
rente ao prédio e laje de cobertura da guarita com 2 demaos de tinta acrilica para piso
Placa de identificacdo do Orgdo afixada na fachada frontal do prédio com duas dem&os de esmalte
8.6 | sintético preto fosco, com servigo preliminar de lixamento para remocgéo de tintas soltas e aplicacdo de m2 3 9,31 23,23 27,93 69,69 97,62
fundo preparador
8.7 Grac_ill, portdo de ferr_o lateral e portdo Nde eqtrggla de veiculos, em esmalte sintético 3 deméos com mz 48 16,43 46,47 788,64 2.230.56 3.019.20
servigo preliminar de lixamento e aplicagéo de inibidor de ferrugem
8.8 C;alr]e}s com aproxlmadar.ne_nte 30 X 20 cm, da cobertura do prédio principal com 3 demé&os de esmalte m 80 6,52 16,26 521,60 1.300,80 1.822,40
sintético com servigo preliminar de lixamento
8.9 Rufos com aproglmadamer_lte 30 cm, da cobertura do prédio principal com 3 deméaos de esmalte sintético m 80 279 6.97 223.20 557,60 780,80
com servigo preliminar de lixamento
8.10 AlgapGes de acesso & caixa d'agua e ao barrilete e a escada tipo marinheiro em esmalte sintético 3 mz 3 16,71 23.23 50.13 69,69 119,82
demaos com servigo preliminar de lixamento e aplica¢&o de inibidor de ferrugem
8.11 Estrutura _mgtallca da cobertura do estacionamento e da cobertura de policarbonato com 3 deméos de mz 280 931 23.23 2.606.80 6.504.40 9.111.20
esmalte sintético com servigo preliminar de lixamento
8.12 Corrlmaos_ d’e_ tubo de feryo de 11/2 e rgspectlvos suportes da escada interna, com 3 demaos de m 12 117 2.92 14.04 35.04 49,08
esmalte sintético com servigo preliminar de lixamento
8.13 | Tubulagéo condutora de aguas pluviais de100mm com 2 dem&os de esmalte sintético m 48 2,92 7,30 140,16 350,40 490,56
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Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
8.14 Suporte~ do para-raios com 3 deméos de esmalte sintético com servi¢co preliminar de lixamento e m 3 310 774 9.30 23.22 32,52
aplicacéo de primer anticorrosivo
8.15 Mas_tr(_)s de ba_mdelra e postes em tubo de ferro de 3" com 3 demé&os em tinta aluminizada e servico m 38 22,56 55,62 857.28 2.113.56 2.970.84
preliminar de lixamento
8.16 | Portas de madeira de 80 cm com 2 demdos de tinta éleo com servigo preliminar de lixamento m2 15 9,77 34,01 146,55 510,15 656,70
8.17 | Envernizar porta completa de madeira de 0,70 a 0,90 com servico preliminar de lixamento m2 95 8,50 30,69 807,50 2.915,55 3.723,05
g.1g | Estrutura de madeira da cobertura da area de servico da casa do zelador com 3 demédos de esmalte m2 20 10,60 20,08 212,00 401,60 613,60
sintético, com servigo preliminar de lixamento reparo das areas deterioradas com massa para madeira
9 Diversos
Fornecimento e instalagéo de canaletas para tubulagdo do sistema de ar condicionado de PVC rigido
9.1 auto extinguivel, branca. Referéncia: canaleta HelaClima AC8080 da HellermannTyton m 30 81,24 14,60 2.437,20 438,00 2.875,20
92 For_nef:lm_ento e mstaIaAQaQ de Rede Laminada com altura de 1 m, fabricada com arame de alta m 90 63,28 26,62 5.695,20 2.395.80 8.091,00
resisténcia envolto em laminas de aco perfurantes e cortantes
93 Subs_tltuu;ao de placa de policarbonato da cobertura§ das portas. Placa de policarbonato alveolar cinza mz 14 72,60 79.18 1.016.40 1.10852 2.124.92
refletivo, 6 mm de espessura, com camada de protecdo a UV
94 roc;rgngumento e instalacdo de grades nas janelas do pavimento térreo em aluminio anodizado preto m2 52 370,45 49,37 19.263,40 2.567,24 21.830,64
95 Com_ple_mentagao dos corrimdos no patamar intermediario da escada interna de forma a dar m 6 103,61 16,47 621,66 98,82 720,48
continuidade de acordo NBR-9050
96 Complementagao de 1 degrau na parte inferior da escada de acesso ao barrilete, com tubo quadrado de u 1 126,94 4576 126,94 45,76 172,70
aco, com servicos de corte e solda
97 Forneumentq e Jr!stalagao de corrim&o duplo, de a¢o, conforme disposi¢cdes da NBR 9050. Acabamento m 20 136,60 20,05 5.464,00 802,00 6.266,00
em esmalte sintético preto fosco
98 lIj{:\eg\]/lljsea:gsda fixacdo dos vidros na parte superior das divisorias com substituicdo de guarni¢cbes e mz 120 11,05 2165 1.326.00 2.598,00 3.924.00
99 Eglliacsltjllt:@ao de vidro de 6 mm com recorte em um dos cantos para a passagem das tubulacéo e com mz 1 241,35 49,29 241,35 49,29 290,64
9.10 | Fornecimento e instala¢é@o de dispenser para papel toalha interfolhas, em ABS, branco u 10 36,27 9,04 362,70 90,40 453,10
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= %4 SOMA

Material IMéo de Obra Material IMéo de Obra

10 |Limpeza
10.1 | Limpeza periédica e final da obra ‘ més | 4 ‘ 412,26 | 1.158,52 | 1.649,04 | 4.634,08 ‘ 6.283,12

VALOR TOTAL GERAL SEM BDI (R$)| 153.430,72 | 112.374,36 ‘ 265.805,08

| BDI (R$)

‘ 66.451,27

VALOR TOTAL GERAL COM BDI (RS) ‘ 332.256,35

Origem dos dados:

PINI: tabela de custos, versdo Janeiro/19, reajustada pelo INCC

CPOS: tabela de custos nr. 175, base Margo/19, reajustada pelo INCC

SINAPI: tabela de custos, versdo Janeiro/19, reajustada pelo INCC

Mercado: cotag6es de fornecedores e pesquisa internet no periodo de 20/02/19 a 08/03/19.
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Codigo de Referéncia da Bolsa Eletronica de Compras (BEC), Quantidade, Valor Total Geral Estimado e Reducao Minima

VALOR

SO Reducéo
£| Caddigo ) Descrigcdo Resumida, GERAL ml'nir%)a
2 BEC Qtde.| Unidade conforme Catalogo BEC estimado s

com BDI

(R$) lances (R$)

3 Servico de Manutencao Ou
‘= 65218 1 Unidade Conservacao de Pintura - 332.256,35 2.500,00
g Paredes Internas e Externas
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ANEXO Il
PROPOSTA/PLANILHA DE PRECOS

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo

Pregéo Eletronico n° 25/19
SEl — Processo n° 2985/2019-26

OBJETO: Prestacdo de servicos de reforma e manutencdo de areas internas e externas do imével da Unidade Regional de

Sorocaba (UR-9)

OBJETO: Servigos de reforma e manutencgao de areas internas e externas do imével da Unidade Regional de Sorocaba (UR-9)

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO
ESTADO DE
SAO
PAULO

o VALORES (R$)
ITEM SERVICOS E E UNITARIO TOTAL
< © - - - - SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
1 Servigos Preliminares
1.1 | Montagem de canteiro de obra m? 50
1.2 | Locagdo e montagem de andaime ou cadeira suspensa més 4
2 Remocé&o/Demoli¢éo
21 Demolicao _do revestiment9 QO parapeitg de janela do térreo do pr_édio principal, lados interno e externo, mz 4
e de revestimento solto préximo ao portéo lateral e no muro de divisa
2.2 | Rebaixamento de guia e piso m2 2
2.3 | Demoligéo do piso ceramico da copa da casa do zelador m2 10
2.4 | Remocao de luminéria e parte superior dos postes de iluminacédo externa (parte curvada) u 5
2.5 | Remocao das luminérias internas, sem reaproveitamento u 162
2.6 | Remocgao de esquadria de aluminio e vidro da entrada do prédio sem reaproveitamento m2 12
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ITEM SERVICOS E = UNITARIO TOTAL
= © . - . - SOMA
Material | M&o de Obra Material Méo de Obra
2.7 | Remocdao de porta de aluminio e vidro, 1,40 x 2,10 m, duas folhas, sem reaproveitamento u 2
2.8 | Remocdao de piso tatil de borracha m 30
2.9 | Remocao do corrimdo das escadas externas do prédio 22
2.10 | Remogéo dos equipamentos do sistema de vigilancia eletrdnica antigo cj 1
2.11 | Remocéo da cerca de arame farpado instalada sobre o muro m 73
2.12 | Remocéo de diviséria tipo colmeia sem reaproveitamento m 4
3 Civil
3.1 | Refazer com argamassa de cimento e areia os beirais da janela e area préxima ao portdo e muro m?2 4
3.2 Reparo de tri_ncas no muro externo com assentamento a cada 30 cm de barra de ago (CA-50 3/8” de 40 m 5
cm de comprimento)
3.3 | Reparo da capa da mureta arrimo do jardim lateral com argamassa de cimento e areia m2 1
3.4 | Reparo no calgamento publico (demolicdo, apiloamento e recomposigdo com concreto armado) m2 4
3.5 | Revestimento da sarjeta com concreto m 4
36 Supressao das tomadas de piso com desligamento dos circuitos elétricos, remogéo de tomadas, tampas u 109
e preenchimento com argamassa
3.7 | Regularizagdo de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo promotor de aderéncia m2 15
3.8 | Assentamento de piso vinilico de 30 x 30 cm, cinza rajado, com acabamentos m2 66
3.9 | Aplicagédo de rejunte flexivel na fenda entre piso/alvenaria na area externa m 30
3.10 Fornecimento e instalacéo de si;tema de dren_o para os aparelhos de ar condicionado com tubos de m 170
PVC marrom bitola 25 mm embutido em alvenaria
3.11 | Instalacéo sinalizacao tatil em concreto u 39
3.12 | Execucgdo de guia de balizamento em alvenaria com 10 cm de altura e 15 cm de largura m 20
313 Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico, 30 X 30cm, ao redor doAtar)que da casa do mz 3
zelador, servico completo com argamassa colante e rejunte flexivel. Modelo de referéncia: Eliane
3.14 | Fornecimento e assentamento de azulejo branco, 7,5x7,5 cm m2 7
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RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

° VALORES (R$)
e}
[a) .
ITEM SERVICOS ;S = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
Fornecimento e assentamento de piso ceramico, 30x30cm, PEI3, no da copa da casa do zelador,
3.15 | servico completo com rodapé feito da mesma ceramica, argamassa colante e rejunte flexivel. Marca de m? 10
referéncia: Eliane
3.16 | Substituicdo dos batentes metélicos dos algapdes de acesso a caixa d’agua u 2
317 Reparos nas paredes externas (ferragem exposta) da caixa d’agua, na regido do barrilete e no acesso a m 1
’ area externa
318 Remocdo da argamassa solta na entorno do algcapdo de acesso ao barrilete e recomposicdo com m2 1
’ argamassa de cimento e areia com aditivo promotor de aderéncia (Bianco)
4 Hidraulica
4.1 | Substituicdo de valvula de descarga embutida. Referéncia: valvula Hydra Duo da Deca u 8
4.2 | Substituigao de registro de gaveta de %" u 8
4.3 | Substituicdo de registro de presséo de %’ u 8
44 Fornecimento e instalagdo de torneira de jardim de %", metalica, cromada. Referéncia: modelo Izy da u 4
’ Deca
45 Fornecimento e instalagédo de torneira de pia de parede, bica alta mével, arejador articulado, cromada. u 1
' Referéncia: modelo Izy da Deca
46 Fornecimento e instalagdo de torneira de mesa para lavatério, bica alta, cromada. Referéncia: modelo u 5
' Targa 1196.C40.CR, da Deca
47 Substituicdo da tubulagdo de saida da caixa d’agua, DN 2 1/2", por tubos roscados com flanges, u 3
' fabricados em bronze
4.8 | Impermeabilizagdo da caixa d’agua superior com argamassa polimérica semiflexivel impermeavel m2 28
5 Elétrica
Fornecimento e instalagéo de luminaria metalica de sobrepor, acabamento em pintura eletrostéatica cor
5.1 | branca, com refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado, com 02 lampadas LED tubulares T8 u 135

de 18W, completa.

Pregao Eletrénico n° 25/19 - SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26 - fls. 48 / 70

eletroénico e digital mente assi nado

A val i dacdo deste docunento e a obtenc&o de seu original

8651- 8355-9004- 3678

realizada em http://ww.tce.sp.gov. br/docunento com o codi go:

deve ser



A
X

)

° VALORES (R$)
e}
[a) .
ITEM SERVICOS ;S = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
Fornecimento e instalagcdo de luminaria metalica de sobrepor, acabamento em pintura eletrostatica cor
5.2 | branca, com refletor e aletas parabodlicas em aluminio anodizado, com 02 |ampadas LED tubulares T8 u 27
de 9W, completa.
53 Fornecimento e instalagdo de luminaria de LED para areas externas conforme especificacdes do u 10
’ memorial descritivo
5.4 | Fornecimento e instalacéo de suporte tipo pétala, duplo, em ago galvanizado a fogo pintado u 5
5.5 | Substituicéo do refletor fixado no poste de entrada de energia elétrica por refletor de LED de 30W u 1
5.6 | Fornecimento e instalagdo de refletores de LED, 50W, para as bandeiras u 3
Ligacdo de cobertura metélica das vagas de estacionamento com cabo de cobre nu de 50 mm2 ao
5.7 . m 15
SPDA existente
5.8 | Fornecimento e instalacdo de Fitas Led na cobertura do estacionamento m 150
59 Substituicdo de tomada elétrica dupla embutida em alvenaria em caixa 4”’x4” por conjunto de 4 tomadas u 29
’ 2P+T, 10A, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
510 Substituicdo de tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4"x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus u 32
’ da Legrand
511 Substituicdo de conjunto de interruptor intermediario e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa u 1
’ 4"x2”, com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
Substituicdo de conjunto de interruptor paralelo e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4"x2”,
5.12 . u 2
com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
Substituicdo de conjunto de interruptor simples e tomada elétrica de embutir, 2P+T, 10A, caixa 4"x2",
5.13 . u 5
com base e espelho. Ref.: Pialplus da Legrand
Substituicdo de interruptor bipolar simples de embutir, 25 A, caixa 4”x2”, com base e espelho. Ref.:
5.14 . u 6
Pialplus da Legrand
Substituicdo de interruptor simples de embutir, uma tecla, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.:
5.15 . u 5
Pialplus da Legrand
Substituigdo de interruptor simples de embutir, duas teclas, caixa 4”x2”, com base e espelho. Ref.:
5.16 . u 5
Pialplus da Legrand
517 Substituicdo de interruptor simples de embutir, trés teclas, caixa 4’x2”, com base e espelho. Ref.: u 1

Pialplus da Legrand
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Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
5.18 | Substituicdo de tomada elétrica de sobrepor 2P+T, 10A. Ref.: Sistema X da Legrand u 35
5.19 | Substituicdo do cabo PP, 5x2,5mm?2, isolagcdo PVC, 70°C 1kV, dos aparelhos de ar condicionado m 50
6 CFTV
6.1 Fornecimento e instalagdo de eletroduto metalico galvanizado pesado de de %", incluindo fixagéo, m 18
' conexdes , tampas e materiais e méo de obra necessarios
6.2 | Fornecimento e langcamento de cabo coaxial RG11 de 75 ohms com blindagem (malha de 95%) m 50
6.3 | Fornecimento e langcamento de cabo flexivel de 0,75 mm2 (18AWG), capa PVC antichama 70°C m 50
6.4 Fornecimento e instalagdo de DVR (gravador de video digital) stand alone conforme especificagcdes do u 1
' memorial descritivo
6.5 Fornecimento e instalacdo de cameras de 2MP com protecdo contra vandalismo conforme u a
’ especificagdes do memorial descritivo
Fornecimento e instalagdo de monitor LED completo com, no minimo, 24", resolugdo full HD (1920 x
6.6 u 1
1080p)
6.7 Fornecimento e instalagdo de Nobreak (UPS). Modelo de referéncia: PDV S 600VA, marca NHS ou u 1
' similar
7 Esquadrias
71 Fornecimento e instalagdo de esquadria de aluminio e vidro laminado, espessura de 8 mm, incolor, mz 12
' pelicula de protecao e controle solar, encaixilhado em porta de correr com trilho superior
79 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio e vidro com duas folhas de abrir, véo de 1,40m x 2,10m, u 5
' vidro laminado, espessura de 8 mm, incolor, pelicula de protecéo e controle solar, encaixilhado
7.3 | Revisdo e restauragdo das janelas e vitrés, em aluminio e em ferro m2 140
74 Revisdo e ajuste de portas de divisdria colmeia de 0,80m, bem como as ferragens e fechaduras, u 12

trocando os elementos danificados
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° VALORES (R$)
e}
[a) .
ITEM SERVICOS ;‘-f = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
75 Revisdo de porta de madeira de 0,70m, revestida com férmica, com realizagdo de ajustes e reparos, u 17
' bem como a troca de elementos danificados
76 Revisédo de porta de madeira de 0,80m, com realizagdo de ajustes e reparos, bem como a troca de u 16
’ elementos danificados
8 Pintura
Paredes internas, externas, forros, vigas, beiral do telhado, pilares, recinto das caixas d"agua, depoésito
8.1 | sob a escada, abrigo dos botijées de gas,do prédio principal, em duas demaos de tinta latex acrilica com m2 2237
emassamento e aplicagéo de fundo preparador
8.2 Paredes internas e externas e teto da casa do zelador, com 2 deméos de tinta latex acrilica com mz 320
' emassamento e aplicagdo de fundo preparador
8.3 Paredes internas e externas e teto da guarita e abrigo do medidor de 4&gua com 2 demaos de tinta latex m2 147
’ acrilica com emassamento e aplicagédo de fundo preparador
Muro de divisa, lado interno e externo, e mureta arrimo do jardim lateral com 2 dem&os de tinta acrilica
8.4 | misturada com resina acrilica a base de agua, na proporgdo 3:1, com emassamento e aplicacdo de m2 580
fundo preparador
Piso das escadas externas, patamares, base dos mastros das bandeiras, rampa de acesso, calcada
8.5 o : . ~ ) - . m?2 82
rente ao prédio e laje de cobertura da guarita com 2 demaos de tinta acrilica para piso
Placa de identificacdo do Orgéo afixada na fachada frontal do prédio com duas dem&os de esmalte
8.6 | sintético preto fosco, com servico preliminar de lixamento para remogéo de tintas soltas e aplicacéo de m2 3
fundo preparador
8.7 Gradil, portdo de ferro lateral e portdo de entrada de veiculos, em esmalte sintético 3 demaos com m2 48
' servigo preliminar de lixamento e aplicagdo de inibidor de ferrugem
8.8 Calhas com aproximadamente 30 x 20 cm, da cobertura do prédio principal com 3 demé&os de esmalte m 80
' sintético com servigo preliminar de lixamento
8.9 Rufos com aproximadamente 30 cm, da cobertura do prédio principal com 3 demdos de esmalte m 80
' sintético com servigo preliminar de lixamento
8.10 Alcapbes de acesso a caixa d’agua e ao barrilete e a escada tipo marinheiro em esmalte sintético 3 mz 3

dema&os com servigo preliminar de lixamento e aplica¢é@o de inibidor de ferrugem
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° VALORES (R$)
e}
[a) .
ITEM SERVICOS ;‘-f = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | Mao de Obra Material Mao de Obra
g.11 | Estrutura metélica da cobertura do estacionamento e da cobertura de policarbonato com 3 demé&os de mz 280
’ esmalte sintético com servigo preliminar de lixamento
8.12 Corrimaos de tubo de ferro de 1.1/2" e respectivos suportes da escada interna, com 3 demdaos de m 12
’ esmalte sintético com servigo preliminar de lixamento
8.13 | Tubulacéo condutora de aguas pluviais de100mm com 2 deméos de esmalte sintético m 48
8.14 Suporte do para-raios com 3 demdos de esmalte sintético com servigco preliminar de lixamento e m 3
: aplicacéo de primer anticorrosivo
8.15 Mastros de bandeira e postes em tubo de ferro de 3" com 3 dem&os em tinta aluminizada e servigo m 38
’ preliminar de lixamento
8.16 | Portas de madeira de 80 cm com 2 deméos de tinta 6leo com servigo preliminar de lixamento m2 15
8.17 | Envernizar porta completa de madeira de 0,70 a 0,90 com servico preliminar de lixamento m2 95
g.1g | Estrutura de madeira da cobertura da area de servigo da casa do zelador com 3 demé&os de esmalte m2 20
’ sintético, com servico preliminar de lixamento reparo das areas deterioradas com massa para madeira
9 Diversos
91 Fornecimento e instalagdo de canaletas para tubulagdo do sistema de ar condicionado de PVC rigido m 30
’ auto extinguivel, branca. Referéncia: canaleta HelaClima AC8080 da HellermannTyton
9.2 Fornecimento e instalacdo de Rede Laminada com altura de 1 m, fabricada com arame de alta m 20
' resisténcia envolto em l1aminas de ago perfurantes e cortantes
Substituicdo de placa de policarbonato da coberturas das portas. Placa de policarbonato alveolar cinza
9.3 h - m?2 14
refletivo, 6 mm de espessura, com camada de protecédo a UV
9.4 Fornecimento e instalacdo de grades nas janelas do pavimento térreo em aluminio anodizado preto mz 52
' fosco
95 Complementacdo dos corrimdos no patamar intermediario da escada interna de forma a dar m 6
' continuidade de acordo NBR-9050
96 Complementacéo de 1 degrau na parte inferior da escada de acesso ao barrilete, com tubo quadrado de u 1
' aco, com servicos de corte e solda
9.7 Fornecimento e instalagcéo de corrim&o duplo, de ago, conforme disposi¢cdes da NBR 9050. Acabamento m 40

em esmalte sintético preto fosco
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o VALORES (R$)
e}
[a) .
ITEM SERVICOS ;‘-f = UNITARIO TOTAL
= © SOMA
Material | M&o de Obra Material Méo de Obra
938 Revisdo da fixacdo dos vidros na parte superior das divisérias com substituicdo de guarnicdes e mz 120
' baguetes
9.9 Substituicdo de vidro de 6 mm com recorte em um dos cantos para a passagem das tubulacdo e com m2 1
’ pelicula
9.10 | Fornecimento e instalacdo de dispenser para papel toalha interfolhas, em ABS, branco u 10
10 Limpeza
10.1 | Limpeza periddica e final da obra ‘ més ‘ 4 ‘ | | ‘

VALOR TOTAL GERAL SEM BDI (R$) I I ‘

| BDI (R9) ‘

VALOR TOTAL GERAL COM BDI (R$) ’

Prazo de execucédo dos servicos: 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos constantes no
Memorial Descritivo, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorizacao para Inicio dos Servicos.

Prazo de garantia dos materiais: ( ) meses, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo (minimo
de 12 (doze) meses, ou conforme padrao do fabricante, se esta for maior).

Prazo de garantia dos servi¢os: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
Prazo de garantia das luminarias LED: 5 (cinco) anos, conforme estabelece o subitem 5.3 do Memorial Descritivo — Anexo I.

Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sesséao de processamento do Pregéo Eletronico.
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DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificacdes exigidas no Anexo | - Memorial Descritivo.

DECLARO que os pregos acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentacdo desta
proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

Antes de encaminhar este arquivo, certifigue-se de sua correcdo no preenchimento de precos em relacao ao
valor final negociado e quanto a sua conformidade ao solicitado neste modelo, pois sera possivel o envio de um
unico documento, ndo sendo permitida, através do sistema BEC, a sua substituicdo ou a inclusdo de quaisquer
outros arquivos.
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

Contrato n®

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO
PAULO E A EMPRESA (EM
RECUPERAQAO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL,
quando for o caso) PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE
AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMOVEL
DA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA (UR-9)

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, inscrito no CNPJ sob
n° 50.290.931/0001-40, isento de Inscricao Estadual, com sede na Av. Rangel
Pestana, 315, Centro, Sdo Paulo, Capital, neste ato representado pelo seu Diretor
Técnico do Departamento Geral de Administracdo, Sr. Carlos Eduardo Corréa
Malek, RG n° e CPF n° , conforme delegacdo de
competéncia fixada pelas Resolugdes n° 1/97, publicada no DOE de 08/03/97, e n°
4/97, publicada no DOE de 20/03/97, e Ato n° 1.917/15, publicado no DOE de 8 de
outubro de 2015, doravante designado CONTRATANTE, e a empresa
(em recuperacéo judicial/extrajudicial, quando for o caso),

inscrita no CNPJ sob n° , com sede na
, N° : - , representada na forma

de seu estatuto/contrato social pelo Sr(a.) , RG n°
e CPF n° , ha qualidade de vencedora do Pregéao

Eletronico n® 25/19, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracfes, e da Lei Federal n°® 10.520,
de 17 de julho de 2002, firmam o presente contrato, autorizado pelo Excelentissimo
Senhor Conselheiro Presidente nos autos do SEI - Processo n° 2985/2019-26, com
as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1- Prestacédo de servicos de reforma e manutencdo de areas internas e externas
do imével da Unidade Regional de Sorocaba (UR-9) do CONTRATANTE, conforme
especificacdes constantes do Memorial Descritivo - Anexo | do Edital.

1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato os seguintes documentos:
a) Edital do Pregao Eletrénico n® 25/19 e seus anexos;

b) Proposta de de de 2019, apresentada pela CONTRATADA;
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c) Ata da sesséo do Pregao Eletrénico n° 25/19.
1.3- O regime de execuc¢do deste contrato é o de empreitada por preco global.

1.4- O valor inicial atualizado deste contrato podera sofrer, nas mesmas condi¢des,
acréscimos ou supressfes nos termos do artigo 65, 8§ 1° da Lei Federal n°
8.666/93.

1.5- Local de execugdo dos servigos: Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto,
180, Jardim Saira, Sorocaba — SP, CEP 18085-840.

CLAUSULA SEGUNDA
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

2.1 O valor total do presente contrato, fixo e irreajustavel, é de R$

( ).

2.2 A despesa onerara os recursos orcamentarios e financeiros reservados na
Funcional Programatica 01.032.0200.4821 - Elemento: 3.3.90.39.79.

CLAUSULA TERCEIRA
VIGENCIA, PRAZO DE EXECUCAOQO, EMISSAO DOS TERMOS DE
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO E GARANTIA DO OBJETO

3.1- A vigéncia deste contrato inicia-se a partir da data indicada pelo
CONTRATANTE na Autorizacdo para Inicio dos Servicos, encerrando-se na
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2- A Autorizacdo para Inicio dos Servicos serd expedida em até 10 (dez) dias,
apos a entrega pela CONTRATADA da documentacédo exigida na clausula 4.3
deste contrato, caso seja aprovada,

3.2.1- A entrega da documentacédo exigida na clausula 4.3 se dara em até 10 (dez)
dias corridos da publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo do extrato
deste contrato.

3.3- O prazo para execucdo dos servi¢os € de 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos constante no Memorial
Descritivo, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na
Autorizacao para Inicio dos Servigos.
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3.4- O prazo para emissdo do Termo de Recebimento Provisério sera de 10
(dez) dias uteis contados a partir da data em que a CONTRATADA comunicar, por
escrito, a conclusdo total do objeto, e o prazo para emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo serd de 60 (sessenta) dias corridos do recebimento
provisoério, contanto que cumpridas as condi¢des dispostas no Memorial Descritivo
e neste contrato.

3.5- O prazo de garantia dos servicos é de 60 (sessenta) meses e dos materiais
é de ( ) meses, contados a partir da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo. As luminéarias de LED deverdo ser fornecidas com
garantia minima de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o subitem 5.3 do Memorial
Descritivo — Anexo | do Edital.

) CLAUSULA QUARTA
CONDIGOES DE EXECUGAO, EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL E
SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

4.1- O objeto devera ser executado conforme as especificacdes e condicdes
estabelecidas no Memorial Descritivo — Anexo | do Edital e serdo recebidos por
Comisséo de Fiscalizacdo designada pelo CONTRATANTE, que expedira a
Autorizacdo para Inicio dos Servicos, o(s) Atestado(s) de Realizagcdo dos
Servicos e 0os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo;

4.1.1- Somente serdo expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver
plenamente de acordo com as disposi¢cdes constantes no Memorial Descritivo do
Edital e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

4.1.2- O(s) Atestado(s) de Realizacdo dos Servicos e os Termos de
Recebimento Provisério e Definitivo serdo expedidos com base nos servigos
efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos constante no Memorial Descritivo,
Anexo | do Edital, e com observancia, no que couber, das disposicbes na Ordem
de Servigo GP-02/2001, Anexo VI do Edital, expedida pelo CONTRATANTE.

4.2- Correrao por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento
ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, acessorios, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execugao.

4.3- A CONTRATADA devera fornecer para a Comissao de Fiscalizacao, antes
do inicio dos servi¢cos e em até 10 (dez) dias corridos da publicacdo do extrato
deste contrato no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo, os seguintes documentos:

4.3.1- Nome, formagéo, n° do CREA e contato do engenheiro/técnico coordenador
geral que serd o seu representante imediato e responsavel direto pelos servicos e
assuntos de ordem operacional;

4.3.2- Rol da equipe técnica (responsavel técnico residente e colaboradores com a
respectiva indicacdo de funcédo/atividade), acompanhado dos documentos
relevantes e trabalhistas de cada um dos citados;
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4.33- épia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), com base no valor total do Contrato e ARTS ou
RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuacao;

4.3.4- A CONTRATADA devera indicar responsavel técnico, que acompanhara
0S servicos, com competéncia técnica para o artigo 7° ou 23° da Resolucao
n° 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA
ou para o artigo 2° da Resolucdo n° 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU,;

4.3.5- Comprovante de contratacdo de seguro de responsabilidade civil com
importancia assegurada correspondente a 10% do valor deste contrato, com
vigéncia idéntica ao periodo de execucdo dos servicos, para ressarcimento de
danos materiais e pessoais, valido durante a execucdo dos servicos, inclusive
prorrogacgdes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do
valor contratual.

4.4- A Comissdo de Fiscalizacdo terd 10 (dez) dias para analisar a
documentacdo entregue, e emitir a Autorizacdo para Inicio dos Servigos, caso
seja aprovada.

4.5- Nos termos do Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera apresentar para
a Comisséo de Fiscalizacdo em até 5 (cinco) dias Uteis contados da emissao da
Autorizacao para Inicio dos Servigos, 0s seguintes documentos:

4.5.1- Relatério fotografico, mantendo registro fotografico durante a execucao dos
servicos;

4.5.2- Carta de preposicao, conforme modelo acordado com a Comissao de
Fiscalizacdo, contendo informacdes do responsavel pelos servicos e assuntos de
ordem contratual;

4.5.3- Cronograma detalhado de execucdo envolvendo todos o0s aspectos
quantitativos e qualitativos para discussdo e avaliacdo junto a Comissdo de
Fiscalizacéo, ficando sujeito a aprovacgéo desta. Durante a execuc¢do dos servicos o
planejamento em discussdo devera ser atualizado, seja quanto a sua progressao
cOmo quanto aos ajustes necessarios;

4.5.4- Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC),
Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional (PCMSO).

4.5- O prazo para execucao dos servi¢cos € de 120 (cento e vinte) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos constante no Memorial
Descritivo, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na
Autorizacao para Inicio dos Servigos.

4.6- Apos o término de cada periodo mensal, a CONTRATADA elaborara relatorio
contendo os quantitativos/valores totais mensais de cada um dos tipos de servi¢os
efetivamente realizados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do
Memorial Descritivo.
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4.7- As medicOes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com 0s
seguintes procedimentos:

4.7.1- A Comissao de Fiscalizacdo solicitara a CONTRATADA, na hipétese de
recusas e/ou incorrecdes de valores, a correspondente retificacdo objetivando a
emissao da nota fiscal/fatura;

4.7.2- Serdo considerados somente o0s servicos efetivamente realizados e
apurados da seguinte forma:

a) O valor dos pagamentos sera obtido mediante a aplicagdo dos percentuais
de desembolso relativos ao valor total contratado definidos no Cronograma Fisico-
Financeiro as correspondentes quantidades de servigcos efetivamente executados,
descontadas as importancias relativas as quantidades de servicos recusados;

b) Os servicos recusados, depois de refeitos e aceitos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, serdo somados a medicdo dos servicos do més seguinte.

4.7.3- ApGs a conferéncia e aprovacdo dos quantitativos e valores apresentados, a
Comisséo de Fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis contados do recebimento do relatério e autorizara a emissao da
correspondente nota fiscal/fatura;

4.7.4- As notas fiscais/faturas deverédo ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas no prazo de 3 (trés) dias uteis para a Comisséao
de Fiscalizacdo na sede do CONTRATANTE;

4.7.5- Recebidas as Notas Fiscais/Faturas, a Comissado de Fiscalizacdo tera o
prazo de 3 (trés) dias Uteis para emissdo dos Atestados de Realizacdo dos
Servicos, enquanto ndo for comunicada a concluséo total do objeto, nos termos da
Clausula 4.9.1 deste contrato.

4.8- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissdo de Fiscalizacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, podera rejeitd-lo no todo ou em parte se nao
corresponder as especificagcbes do Memorial Descritivo do Edital, determinando
sua substituicdo/correcao;

4.8.1- As irregularidades deverdo ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento por ela da notificagéo por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado, exceto quando a irregularidade for
justificadamente considerada de carater grave ou urgente, hipétese em que podera
ser fixado prazo menor;

4.8.2- Eventuais pedidos de prorrogacdo de prazo de execucdo ou para
saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deveréo
ser apresentados por escrito a Comisséao de Fiscalizacéo e serdo apreciados pelo
Diretor Geral de Departamento, que os decidira.

a) Os pedidos de prorrogacdo deverdao ser submetidos com a devida
antecedéncia, considerando o tempo necessario para o tramite processual e para
gue nédo haja paralisacéao das atividades pela CONTRATADA.

4.9- Executado, o objeto sera recebido mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes:
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a partir da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusao total
do objeto;

a) O recebimento provisoério serd caracterizado pela emissdo do Termo de
Recebimento Provisdrio, com expressa concordancia em receber o objeto
provisoriamente;

b) Com a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a Comisséao de
Fiscalizacdo autorizard a emissdo da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, a
ser apresentada a Comisséao de Fiscalizacdo no prazo de 3 (trés) dias lteis.

4.9.2- Definitivamente, em 60 (sessenta) dias corridos do recebimento
provisorio;

a) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado desde que a Comisséo
de Fiscalizacdo tenha aprovado a completa adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

4.10- O recebimento definivo ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correcdo e seguranca dos
servicos prestados.

4.11- Os servicos a serem realizados e os materiais e pecas a serem fornecidos
deverdo obedecer as Normas reconhecidas, em suas ultimas revisées, tais como:

4.11.1- Normas de Seguranca em Edificacdes, do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

4.11.2- Normas de Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;
4.11.3- Normas e Instrucdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

4.11.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes
a execucdao dos servigos ora contratados;

4.12- Para a execucdo dos servicos de marcenaria, serralheria, elétrica,
hidraulica e CFTV, sera permitida subcontratacao;

4.12.1- A proposta de subcontratacdo, no ato da execucao, devera ser apresentada
por escrito, e somente apds a aprovac¢do da Comissdo de Fiscaliza¢do os servigos
a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados;

4.12.2- O CONTRATANTE nao reconhecerd qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualguer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente
estas causarem.
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executado, o CONTRATANTE o emitira, ficando a cargo da CONTRATADA
diligenciar nos termos do artigo 58 da Resolucéo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA
ou nos termos de disposi¢éo similar do CAU, para que o documento passe a fluir
da eficacia necesséria aos fins especiais a que eventualmente se destine.

CLAUSULA QUINTA
GARANTIA CONTRATUAL

5.1- Para garantir o cumprimento deste contrato, a CONTRATADA prestou
garantia conforme previsdo contida no instrumento convocatorio, no valor de R$

( ) equivalente a 5% (cinco por cento ) do valor
deste contrato.

5.2- A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

5.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigacoes,
incluindo a indenizagdo de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de
correspondéncia simples, obriga-se a repor ou completar o seu valor no prazo
maximo e improrrogavel de 48 (quarenta e oito) horas contado do recebimento da
referida notificacéo.

5.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a
qualquer titulo Ihe for devida pela CONTRATADA.

_ CLAUSULA SEXTA
FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1- Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucao de todos os servicos, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem
gue de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, por Comissao de Fiscalizagcéo
designada pelo CONTRATANTE, podendo para isso:

6.1.1- Exercer a fiscalizacdo dos servigos contratados, de modo a assegurar
o efetivo cumprimento da execugédo do escopo contratado, cabendo-
Ihe, também realizar a supervisao das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA, efetivando avaliacéo periodica;

6.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
funcionario da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha,
gue embaracar ou dificultar a sua fiscalizacdo ou cuja permanéncia na
area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

6.1.3- Examinar a(s) Carteira(s) Profissional(is) do(s) funcionario(s)
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colocado(s) a seu servico, para comprovar o0 registro de fungao
profissional, bem como toda a documentacdo apresentada pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE.

bY

6.1.4- Solicitar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer material ou
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservacgao
de seus pertences, equipamentos ou instalacdes, ou ainda, que nao
atendam as necessidades ou as normas vigentes de seguranca e
medicina do trabalho.

CLAUSULA SETIMA
PAGAMENTO

7.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhara os documentos de
cobranca para a Comisséo de Fiscalizacéo.

7.2- Os pagamentos serao efetuados mensalmente pela Tesouraria do
CONTRATANTE, com base nos servicos efetivamente executados e medidos,
respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo |
do Edital, mediante a comprovacdo do recolhimento de encargos e tributos
referentes aos servigcos prestados, observando-se, no que couber, 0 previsto na
Ordem de Servigco GP N° 02/2001 do CONTRATANTE;

7.2.1- Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito na conta corrente
bancéaria, em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 (quinze)
dias apos a emisséo do(s) Atestado(s) de Realizacdo dos Servigos ou do Termo
de Recebimento Provisorio, conforme o caso, desde que tenha sido certificado
pela Comissao de Fiscalizacao o recolhimento dos encargos e tributos referidos
na Clausula 7.2.

7.3- A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera inicio e
encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE.

7.4- Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancéario, o
pagamento ocorrera no primeiro dia Gtil imediatamente subsequente.

7.5- Nao sera iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessarios a contratacao contenham incorrecgdes.

7.6- Havendo divergéncia ou erro na emissdo da documentacdo fiscal, sera
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova
contagem somente apos a regularizagdo da documentacdo fiscal.

7.7- Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, sera
imediatamente solicitada a CONTRATADA, carta de corre¢cdo, quando couber, ou
ainda pertinente regularizacdo, que devera ser encaminhada para a Comissao de
Fiscalizacdo no prazo de 2 (dois) dias.
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0 prazo para pagamento sera recontado a partir da data da sua apresentacao.

7.9- Constitui condicdo para a realizacdo do pagamento a inexisténcia de registros
em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados de
Orgéaos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”.

7.10- Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar
o valor das retenc¢des dos tributos cabiveis.

7.11- No caso de a CONTRATADA estar em situacédo de recuperacao judicial,
devera apresentar declaracdo, relatério ou documento equivalente de seu
administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do
profissional responsavel pela conducdo do processo, de que esta cumprindo o
plano de recuperacéo judicial.

7.12- No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacéao
extrajudicial, junto com os demais comprovantes, devera apresentar comprovagao
documental de que estd cumprindo as obrigacdes do plano de recuperacéo
extrajudicial.

7.13- A ndo apresentacao das comprovacdes de que tratam as clausulas 7.11 e
7.12 assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou
pagamentos seguintes.

7.14- Havendo atraso nos pagamentos nao decorrente de falhas no cumprimento
das obrigacBes contratuais principais ou acessorias por parte da CONTRATADA,
incidir4 correcdo monetaria sobre o valor devido na forma da legislacédo aplicavel,
bem como juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados
“pré-rata tempore”, em relagao ao atraso verificado.

7.15- Nao sera considerado atraso no pagamento, as retencdes efetuadas em
virtude da aplicagéo da Resolucao n° 5, de 1° de setembro de 1993, alterada pela
Resolugéo n° 3/2008.

CLAUSULA OITAVA
OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das disposi¢cdes constantes no Memorial Descritivo - Anexo | do edital, a
CONTRATADA obriga-se a:

8.1- Responsabilizar-se integralmente pela execugdo dos servicos contratados,
bem como pelo fornecimento dos materiais, nas condi¢cdes previstas no Edital e
legislacéo vigente.

8.2- Observar as boas préticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando
da realizacao dos servi¢cos que sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
gue respondera em seu proprio nome perante os 6rgaos fiscalizadores.
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8.3- Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionério
considerado como de conduta inconveniente pela Comisséo de Fiscalizacao.

8.4- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e
provendo-os dos equipamentos de protecao individual - EPI’s.

8.5- Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados
durante a execucao dos servi¢os. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de
sistema de protecédo, de modo a evitar danos a rede elétrica;

8.5.1- Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensilios de sua propriedade,
de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.

8.6- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais e outros resultantes da execucdo deste contrato, sendo que sua
inadimpléncia, com relacdo a tais encargos, nado transfere ao CONTRATANTE o
onus pelo seu pagamento, ndo podendo onerar o presente contrato.

8.7- Apresentar a Comissdao de Fiscalizacdo, quando solicitada, comprovantes de
pagamento de salarios, apolices de seguro contra acidentes de trabalho, quitacao
de suas obrigacBes trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados
que foram alocados a prestacdo dos servigcos deste contrato.

8.8- Responder e responsabilizar-se pela prevencdo de acidentes e pela
seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando na realizacdo dos
servicos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente 0s
regulamentos e determinacdes de seguranca consoante legislacdo em vigor, bem
como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas
necessarias.

8.9- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

8.10- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Servico GP n°
02/2001 do CONTRATANTE, publicada no DOE em 30/05/2001.

8.11- A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo deste
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

8.12- Fornecer toda mao de obra necessaria para desempenho dos servigos.

8.13- Manter, durante toda a execucdo deste contrato, compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, assim como todas as condigcbes de habilitacdo e
qualificacdo exigida na licitacdo, apresentando documentacao revalidada se algum
documento perder a validade.

8.14- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislacdo pertinente em vigor.
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comprovar o0 cumprimento das obrigacbes do plano de recuperagao
judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Comissdo de Fiscalizacdo e,
ainda, na hip6tese de substituicAo ou impedimento do administrador judicial,
comunicar imediatamente, por escrito, a Comissao de Fiscalizacao.

8.16- Refazer os servicos considerados inadequados pela Comissao de
Fiscalizagéo.

CLAUSULA NONA
OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1- Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados.

9.2- Acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato por uma Comissédo de
Fiscalizagdo formalmente designada.

9.3- Notificar por escrito a ocorréncia de irregularidades durante a execucdo dos
Servicos.

CLAUSULA DECIMA
RESCISAO E SANCOES

10.1- O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no presente Contrato ou a
ocorréncia das hipéteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883, de 8 de junho de 1994,
autorizam, desde j4, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato,
independentemente de interpelacao judicial, sendo aplicavel, ainda, o disposto nos
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

10.2- Aplicam-se a este Contrato as sanc¢Oes estipuladas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, e na Resolugcédo n° 5, de 1° de setembro de 1993, alterada
pela Resolugdo n° 3/2008, do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara
conhecer integralmente.

10.3- No caso de rescisao administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecera
os direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanc¢bes previstas no Edital, neste
ajuste e na legislacao que rege a licitagéo.

10.4- A aplicacéo de quaisquer sancdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a
responsabilizacdo civii da CONTRATADA pela inexecugcédo total ou parcial do
objeto ou pela inadimpléncia.

10.5- A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas
pela CONTRATADA.

10.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situacdo de recuperacéo
judicial, a convalidacdo em faléncia ensejara a imediata rescisdo deste Contrato,
sem prejuizo da aplicacdo das demais cominagdes legais.
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10.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situacdo de recuperagéo
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperacdo ensejara a imediata
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais cominacgdes legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
FORO

11.1- O foro competente para toda e qualquer acdo decorrente do presente
Contrato é o Foro Central da Capital do Estado de S&o Paulo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os
fins de direito.

Séao Paulo,em __ de de 2019.
P/ CONTRATANTE
P/ CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n°; RG n°;
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ANEXO “A” AO CONTRATO
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
CONTRATADA:

CONTRATO N°:
SEI - PROCESSO n° 2985/2019-26

OBJETO: Prestacédo de servi¢cos de reforma e manutencéo de &reas internas e
externas do imovel da Unidade Regional de Sorocaba (UR-9).

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estard sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema
eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coOpias das
manifestagcbes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo
indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n°® 01/2011 do
TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no
Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletrbnico — ou telefones de
contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADQOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

Séo Paulo, em
CONTRATANTE
Carlos Eduardo Corréa Malek - Diretor Geral de Administracao
E-MAIL INSTITUCIONAL:
E-MAIL PESSOAL.:
Assinatura:

CONTRATADA

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA - Cargo
E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

Assinatura:
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ANEXO IV - MODELO ARQUIVO DECLARAGOES
_ (FASE HABILITAGAO)
PREGAO ELETRONICO n° 25/19- TCESP

Eu (nome completo), representante legal da empresa
(denominacdo da pessoa juridica), participante do
PREGAO ELETRONICO n° 25/19, do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e alteracdes, que a empresa encontra-se em situagao regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIIl do artigo 7° da Constituicao Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas a saude e seguranca no
Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo Unico do artigo 117 da
Constituicao do Estado de S&o Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual n°
12.799/08), impede(m) a contratagcdo com este Tribunal de Contas;

d) Estar ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao
TCESP, e de que as notificagbes e comunicacdes formais decorrentes da
execucao do contrato serdo efetuadas no endereco que constar em seu preambulo.
Caso a empresa ndo seja encontrada, seré notificada pelo Diario Oficial do
Estado de Séo Paulo, conforme Termo de Ciéncia e de Notificacdo, Anexo “A”
ao Contrato;

e) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: estar ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverei apresentar copia do ato de nomeacao
do administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do
profissional responsavel pela condugéo do processo e, ainda, declaragéo, relatorio
ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de
recuperacao judicial esta sendo cumprido;

f) Para o caso de empresas em recuperacao extrajudicial: estar ciente de que
no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovacao
documental de que as obrigacbes do plano de recuperagédo extrajudicial estéo
sendo cumpridas;

g) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa nao
possui qualquer dos impedimentos previstos nos 88 4° e seguintes todos do artigo
3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e alteracdes, cujos
termos conhego na integra.

Sao Paulo, ............ de ., de 2019.

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO V
RESOLUCAO n° 5/93*

TC-A -16.529/026/93 - de 1/9/93
PUBLICADA no Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuicdes legais e
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei n°. 8.666/93, considerando a
faculdade de expedir normas para a realizacdo de seus procedimentos licitatérios; considerando
gue a Lei n°. 8.666/93, ao se referir a multa o faz genericamente;

Considerando a necessidade de se estabelecerem parametros para a aplicacdo da sancéo.

RESOLVE baixar a presente resolucdo, na conformidade seguinte:

Artigo 1° - A aplicacdo de multa na infringéncia ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n°.
8.666/93, no ambito do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, obedecera ao disposto nesta
Resolucao.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o _contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
sequintes penalidades:
| - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Pagamento correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagédo para o mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execucdo do contrato de servico, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da
Lei 10.520/02, sujeitara a contratada a multa de mora sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a
partir do primeiro dia (til seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporcao:

| - Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso; e
Il - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso.

Paragrafo Uinico - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estara caracterizada a inexecucdo
total ou parcial da obrigacdo assumida, salvo disposicdo em contrario, em casos particulares,
previstos no edital ou contrato, sujeitando-se a aplicacdo da multa prevista no artigo quarto desta
resolucéo.

Artigo 4° - Pela inexecucao total ou parcial do servico, compra ou obra poderdo ser aplicadas a
contratada as sequintes penalidades:

| - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Multa correspondente a diferenca de pre¢o decorrente de nova licitagcdo para o mesmo fim.

Artigo 5° - O material ndo aceito deverd ser substituido dentro do prazo fixado pela administracéo
do Tribunal de Contas do Estado de sdo Paulo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimacéo.

Paragrafo Gnico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado ensejard a
aplicacdo da multa prevista no Artigo 4° desta Resolugdo, considerando-se a mora, nesta hipétese,
a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 6° - O pedido de prorrogacéo de prazo final da obra e/ou servigos ou entrega de material
somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.

Artigo 7° - As multas referidas nesta resolucdo ndo impedem a aplicacdo de outras sancées
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

8 1° - Verificado que a obrigacdo foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecucao parcial, o Tribunal reterd, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que
a contratada tenha direito, até a decisdo definitiva, assegurada a ampla defesa.

§ 2° - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, serd retida a diferenca, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.

8 3° - Se este Tribunal decidir pela ndo aplicacdo da multa, o valor retido serd devolvido a
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8° - As normas estabelecidas nesta Resolucao deverdo constar em todos os procedimentos
licitatérios e de dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

Artigo 9° - A presente Resolucéo entrara em vigor na data de sua publicacéo.

* Atualizada pela Resolucéo n°. 03/08, publicada no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo em 4 de
setembro de 2008.
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ANEXO VI
ORDEM DE SERVICO GP N° 02/2001

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 30/05/2001, PAG. 35.
TCA - 29.863/026/00

Regulamenta, no ambito do Tribunal de Contas do Estado, o paragrafo 2° do artigo 71 da Lei
Federal 8666/93, com a redac¢éo determinada pela Lei n® 9032, de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicbes legais
conferidas pelo artigo 2°, inciso XXIIl da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c 0
artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto no artigo 23 da Lei n® 9711, de 20.11.98, que alterou a reda¢éo do artigo
31 da Lein®8212, de 24.07.91;

Considerando as normas do Decreto n° 3.048, de 06.05.99, que “Aprova o Regulamento da Previdéncia
Social e da outras providéncias”, especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§;

Considerando o dever importo por tais normas a Administracéo; e

Considerando, finalmente, caber a Administracdo exigir do contratado a comprovacdo do
adimplemento das obrigagfes previdenciarias relativas ao objeto da avenca, de modo a prevenir
eventual responsabilidade solidéria que, quanto a estas, lhe possa recair;

RESOLVE

Regulamentar o artigo 71, § 2° da Lei Federal n°® 8666/93, com a redacdo determinada pela Lei
9032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicaveis aos contratos em que este Tribunal figurar
como CONTRATANTE.

Art. 1° - Por for¢a do contido no artigo 31 e 88 da Lei n® 9711/95, c/c o artigo 219, § 3° do Decreto
3048/99, este Tribunal devera reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestacdo dos servicos ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome
da Empresa contratada.
Art. 2° - N&o se emitird atestado de realizacdo dos servicos sem prévia verificacdo, pelo Gestor do
Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Servico.
Paragrafo Unico — O atestado a que se refere o caput sera assinado por todos os membros da
Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato, incluido o gestor.
Art. 3° - A CONTRATADA devera apresentar para a Comisséo de Fiscalizacao:
|- Cépia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que prestam
servigos vinculados ao contrato.
II- Inscricdo dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciarios.
IlI- Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV- Comprovantes de:
a) EPI's — Equipamento de protecao individual
b) Saude Ocupacional
¢) Seguro de Vida
d) Uniforme de Empresa
Art. 4° - No caso de contratacdo envolvendo execucédo de obras:
I- Incumbe a CONTRATADA, juntamente com a Comissao Técnica de Fiscalizacdo, providenciar:
a) inscricdo da obra no posto do INSS, e informacdo sobre o valor para obtengcdo da CND —
Certiddo Negativa de Débitos da obra CONTRATADA.
b) Cadastro da obra e Alvara de Construcao junto a Municipalidade.
c¢) Custo previsto do ISS — Imposto sobre Servico
II- A CONTRATADA providenciara, durante a execug¢éo contratual, comprovantes de:
a) Recolhimento de caugéo, ou, no caso de aditamento, sua complementacéo, quando exigida a
garantia.
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos
contratualmente.
¢) Recolhimento da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de “Habite-se”.
Paragrafo Unico — Somente se emitird Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante
obtencéo e apresentacdo, pela CONTRATADA, da CND e do Habite-se.

Art. 5° - Os instrumentos convocatérios deverdo, doravante, obrigatoriamente, fazer mengéo a esta
Ordem de Servico para que dela tenham ciéncia os interessados em contratar com o Tribunal.

Art. 6° - Esta Ordem de Servico entra em vigor na data de sua publicacdo, sem prejuizo das
disposic8es constantes das Ordens de Servico 1/83 e 1/89, revogadas as disposicdes em contrario.
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