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VISTA FRONTAL
60

130 (ALTURA MAXIMA)

30

CORTE A-A

VISTA FRONTAL INTERNA

HIDRANTE INTERNO

LEGENDA — HIDRANTE INTERNO
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— REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° , DN 63mm (2.1/2”) COM SAIDA ROSCA MACHO SF.P.P. , CONF. NBR 5667 .

— ADAPTADOR DN 63mm (2.1/2”) ROSCA FEMEA SF.P.P. CONF. NBR 5667 x ENGATE RAPIDO TIPO STORZ #38mm (1.1/27) .
— NIPLE DUPLO, DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL ZINCADO , ROSCA MACHO, BSP, DN 63mm (2.1/27) .

CURVA 90° , DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL ZINCADO , DN 63mm (2.1/27) .

— TUBO DE AGO CARBONO PRETO, CLASSE MEDIA, COM COSTURA, DIN 2440, ROSCAS BSP .
— MANGUEIRAS DN 38 mm

1.1/2”), DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

2 LANCES DE 15,00m COM UNIOES DE ENGATE RAPIDO, TIPO STORZ, MONTADA EM ROLDANA OU CESTO BASCULANTE .

~
|

ESGUICHO TRONCO CONICO, PARA JATO SOLIDO, TIPO AGULHETA, DN 38 x 13 mm , COM ENGATE RAPIDO, TIPO STORZ

DN 38 mm (1.1/2”), REQUINTE FIXO , #16mm (5/8") .
8 — CHAVE PARA CONEXAO STORZ DN 38 mm (1.1/2") .

9 — ARMARIO EM CHAPA DE AGCO 1020, DECAPADO E FOSFATIZADO. TRATADO COM FUNDO EM ” PRIMER ” E PINTADO
COM ESMALTE SINTETICO VERMELHO
DIMENSOES: ALTURA 0,90 m x LARGURA 0,60 m x PROFUNDIDADE 0,30 m.

10 — VISOR DE VIDRO PLANO 0,25 x 0,25m COM INSCRIGAO " INCENDIO " — VERMELHA .

INFORMACOES SOBRE 0S SISTEMAS

Acesso de Viaturas

Atende a IT 06/2011. O estacionamento de viaturas serd@ realizado pela via de acesso.

Seguranga Estrutural
na Edificagdo

A edificagdo executada em concreto armado e alvenaria, atende a I.T. 08/2011.
RESISTENCIA A0 FOGO MINIMA DE 60 MINUTOS CONFORME TABELA “A” DA I.T. 08 DO DEC 56.819/11.

Compartimentagdo
horizontal

A edificagdo atende a IL.T. 09/2004 do Decreto 46.076/01.

Controle de materiais
de acabamento

Finalidade do Material (Grupo /divisdo D—1) Atende a I.T. 10/2011

Grupo/divisdo| Piso Parede e diviséria| Teto e forro Cobertura
(acabamento/ | (acabamento/

revestimento) revestimento)

(acabamento/
revestimento)

Classe |, Classe Classe Classe
II—A II=A II—A -B

Saidas de emergéncia

As saidas de emergéncia atenderdo co contido na LT. 11/2011 CBPMESP.

Carga de incéndio

Ocupacdo do prédio principal D—1 = 700 MJ/M?> — Atende a LT. 10/2011.

Brigada de Incéndio

A ser formada de acordo com a IT 17/2011 com todos os funcionarios da edificagdo.
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TUB. INC. @ CAlCULADO
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DETALHE DA ESCADA E CORRIMAO

i \ |
PLANTA

DETALHE DE FIXACAO

PLANTA —
‘ TUBO DE FERRO
max. 6,5cm
50 10 60 10
? NIVELEL il
2 | ‘ i CHUMBADOR PE DE GALINHA P/ ALVENARIA
7 - d
4 L5 T | 2'x1/8"
ALVENARIA , REVESTIMENTO -5 o CORTE
CIMENTO E_AREIA £
INTERNO ARGAMASSA 1:3 g =
C) ~—
~ TUB. INC. @ CALCULADO = VISTA //
GUARDA—CORPO
: (VIDE PLANILHA DE CALCULO) —SUARDA-CORPD__ -
iyt e ——— S SESSSSEN
APOIO ﬂ! —————————
s PARAFUSOS £ BUGHAS. DE. EXPANSKO EM AGO -
“O0Z0Z0 20O 0z N & N
o OO O o0
OLO0L0L050,08 g \\
DRENO =\
BRITA 3 PISO CORRIMAO TUBULAR
SOLDADO NO GUARDA—CORPO . ~ -
CORTE B-B | COM AS PONTAS EMBUTIDAS Corrimdo Continuo nos Patamares

HIDRANTE DE R

ECALQUE — HR

LEGENDA — HR

@— TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO, COM INSCRIGAO "INCENDIO” — 60x40x7cm

(2) -~ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, ¢ 2.1/2"

(3) — ADAPTADOR ¢ 2.1/2" x

ENGATE RAPIDO ¢ 2.1/2"

(4)- TAMPAO @ 2.1/2" ENGATE RAPIDO

(5 - NIPLE DUPLO DE FERRO

GALVANIZADO 92.1/2"

FIXADOR
OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

ENTRE 80 E 92

LONGO DO COMPRIMENTO;

105
MINIMO

PATAMAR

=]

C) O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pg;

GUARDA-CORPO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

SINALIZACAO

LEGENDA

CAPAC. EXTINTORA ===P== DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FU

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA — MINIMO 2A

2>

mm=m=) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CAPAC. EXTINTORA
EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) — MINIMO 5-B : C ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

()
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SAIDA
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DE INCENDIO

15em ), 70cm )

SINALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOs

, 100cm ,

Fumar

£ g
o
et

70cm

Saida de emergéncia

& {1

87

Saida de emergénicscada de seguranga

Chama

SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

Alerta geral  Cuidado, risco

incéndio

CAPAC. EXTINTORA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC — MINIMO 20-B : C
CENTRAL DE ALARME

HIDRANTE SIMPLES

+

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

BATERIA DO SISTEMA DO ALARME

AREA FRIA

I| ENTRADA P/ O CORPO DE BOMBEIRO

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO

RO

REGISTRO DE RECALQUE S/ VALVULA DE RETENGAO i FONTE AUTONOMA

T v A M 1

Proibido Proibido Produzir

B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQOS AO

D) 0OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

GA

ALARME

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

DETALHE DE INSTALACAO DO
EXTINTOR DE INCENDIO

SELO DE GARANTIA DO

PISO

SOHEAVENVATAR

ALTURA MAXIMA

ROTULO DO

FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO

INMETRO

ROTULO DO

INMETRO

FABRICANTE

SUPORTE DE PISO

PISO

NS

ALTURA MINIMA

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO

OCUPAC 10 Predio Adminastrativo
(ESCRITGRIO — Di)

ARFEA 1.379,76

ALTURA 2,80

CARGA

INCENDIO | 700 MJ/M2

ust EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS

Proprietario

Responsavel Técnico

H-1
100 . P P Proibid bstrui . i Cuidad , : d _
lluminagdo de O sistema de iluminagdo de emergéncia serd por gerador de emergéncia automatizado “ Prc?r'l;'dg GUt'cll'rzaor foguoa rO;Si(eolc?c; e onge” ghoaquoe eltrico P_420'01 MS)IKA
A Atende ao contido na I.T. 18/2011 Para hidrantes e extintores P pag 9 Q=200,00
emergéncia A . 1 -
SINALIZAGAO DE PISO  SINALIZAGAO DE PROIBIGAO  SINALIZAGAO DE ALERTA R
RESERVA TUBULGAO DE RECALQUE
Alarme de Incéndio/ Serd prevista central com baterias com autonomia de 01 hora, instalado em local com S ESCOVA @65
Detectore Fumaga vigildncia humana permanente na portaria "l%)qga V=200L
Atende a IT 19/2011.
Sinalizacy _ . S L. G . . .
IﬂG|IZEI§CIF) de Serg prfaw?to‘o sinalizagdo bdsica de proibigdo, alerta, orientagdo e salvamento, equipamentos, AREAS (MZ) . : o
emergéncia contra incéndio conforme a IT 20/2011. «{Q @19 ©
AN PA. S
Extintores ATENDERA O DEC 56.819/2011. \90 ~
AGUA PRESSURIZADA — extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2—A TERREO 696,00 3 BOTOEIRA MANOVACUOMETRO
GAS CARBONICO — extintor com capacidade extintora de, no minimo, 5-B : C = L/D
PO QUIMICO SECO BC — extintor com capacidade extintora de, no minimo, 20-B : C SUPERIOR 683,76
PO QUIMICO SECO ABC — extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2—A : 20-B : C H2 @ —
TOTAL 1.379,76 P=44,11 MCA
Hidrantes ATENDERA O DEC. 56.891/2011 Q=210,00 LPM $s [
@ esguicho regulavel = 40 mm 96,0
@ mangueira = 40 mm — TIPO 2 S
Comprimento da mangueira = 30 m
Material = cobre @ INCENDIO
Registro de Recalque no passeio =
Acionamento da Bomba de incéndio: Manual ISOMETRICO V=12M3
Nota: A bomba de incéndio esta protegida contra intempéris, danos mecdnicos e fogo.
p= A
Gerais SITUACAO S/ ESCALA
Haverd corrimdo nas escadas.
Ndo hda previsdo de central de GLP na edificagdo. RS
Cb‘q)b‘o
DET. LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO
DET. DA ALIMENTACAO
INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCENDIO
DETALHE DE BOTOEIRA DE ALARME o -
Reaaa ﬁ B Slo BOMBA DE INCENDIO
® )| ©
NS
[[[ - P=56,00 MCA
n;:.rne;g;/n g Itl:mv: SB. Q= 410,00 LPM
—|— ANN
<> 9Ol
T B
! o
i M
PISO ACABADO :|: :|: :|:
g o RESERVA DE
i i
Il Il
|

INCENDIO
@ V=12M3

PROJETO COMPLETO

Escalo:

S/Escala

Assunto:

PROJETO TECNICO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Ocupagdo:

D-1 (700 MJ/M2)

Local:

Rua Josefina Dall' Antonia Tiveron, s/n°

Adamantina - Sdo Paulo

Proprietario:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - TCE

Resp. p/ uso:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - TCE

Quadro de Informacdes/ Detalhes/ Isométrico

Resp. Técnico:

JOAO CARLOS VIEIRA PITA

Crea: 5061392636

Praojeto:

BONKAY

Dater 12/12/2012
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