ESTE PROJETO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE
PODERA SER FEITA APGOS AUTORIZAGAO PREVIA.
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PROJEGAO PAVIMENTO SUPERIOR
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— REVISAO: ()2 | DATA:24/06/14] DESCRIGAO: ACRESCIMO DE PONTOS NO CIRCUIO DE ILUM. EXTERNA — IE |RESP.: CASSIO MARQUES [ aAss.:
# e Cabo de cobre TRIPOLAR, ENTERRADO NO SOLO, tipo PP 3X#1.5mm2 REVISRO: ()1 |DATA:11/01/13] DESCRIGAO: INSERGAO LINHA ELETRICA CA-1.3 RESP.: Cassio Marques | ASS.:
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Lum. embutir a prova de tempo tipo Y=31 (PL23W-220V), h=0,30m do piso Av. Yojiro Takaoka, 4.384 sala 705 ¢}.5212=—=tmrem DT
CEP:06541—-038 Santana de Parnaiba—SP) ) '11 de fevereiro de 2011
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