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Trecho aparente
sobre o forro

i=0,5%
T B25PVC

ESTE PROJETO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.
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Grelha hemisférica flexivel #88/100

CAIXA SIFONADA EM PVC —F,  TORNEIRA DE LAVAGEM NO JARDIM
8150 150x50 h=0,60m

CX. DISTRIBUIDOR PEX 2 (2S) OU vo  Registro bruto de gaveta ou

3 SAIDAS (3S), CONFORME DET.3 O ESFERA — h=1,80m

DA FOLHA 501

COLUNA DE AGUA DA REDE

COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS

COLUNA DE AGUA QUENTE i

COLUNA DE ASPIRAGAO

COLUNA DE DRENAGEM

COLUNA DE ESGOTO

COLUNA DE LIMPEZA

COLUNA DE RECALQUE

COLUNA DE RESPIRO P/ PRUMADAS | — —
DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

COLUNA DE VENTILACAO

EM MILIMETROS OU POLEGADAS

necessario, instalar prolongador ¢/
1 entrada ou sem entrada.
Tampa forma leve. —_—

necessdrio, instalar prolongador ¢/
1 entrada ou sem entrada.
Tampa forma leve.

C/ CESTA LIMPEZA — 100x50mm
E TAMPA FORMA LEVE

P

X

MULT. DE INSPEGAO
4x100mm (esgoto), quando

DE GORDURA TIGRE

COLUNA DE AGUA FRIA T CANALETA C/ GRELHA
LARG.=0.20m—PROF=0.20m (min)

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO
PVC SERIE "R” (SR) — TIGRE

TUBO DE ESGOTO SECUNDARIO
PVC SERIE "R” (SR) — TIGRE

— TUBO DE AGUAS PLUVIAIS
PVC SERIE "R" (SR) — TIGRE

— TUBO DE VENTILACAO
PVC SERIE "R" (SR) — TIGRE

TUBO DE AGUA FRIA—PPR—PN12
interior do SHAFT, barrilete e
instalagdo das redes enterradas.

TUBO DE AGUA FRIA— PEX MONO
no interior de tubo— bainha azul
embutido no piso ou parede.

TUBO DE AGUA FRIA— PEX MULTI
no této, aparente sobre o forro

TUBO DE INCENDIO
COBRE (Cu—E) — ELUMA

TUBO DE AGUA QUENTE
CPVC AQUATHERM (AQ) — TIGRE

AGUA DA REDE
PPR—PN12 — TIGRE

TUBULACAO DE RECALQUE
PPR—-PN12 — TIGRE

TUBULACAO DE GAS
COBRE (Cu—A) — ELUMA

TUBULAGAO DE LIMPEZA

PVC — TIGRE
CAIXA DE AREIA TIGRE
4x100mm (@guas pluviais), quando | "ANAAS SE;AEL%l?E %E DRENAGEM CONFORME]

PRUMADA SOBE/DESCE
PRUMADA SOBE

PRUMADA DESCE

Tubo PEX Monocamada #16

Tubo Bainha Azul #16
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Il ventiiagdo (s75) — TABELA DE
: LAJE | EQUIVALENCIAS
. DETALHE 3— Sistema PEX MLNETROS :
2% 9100 ﬁ . . . PVC PVC
— CPVC| PPR |Cobre| PEX = pA
| | E— s/ escala Quadro de distribuidores Solddvel | Roscével
FORRO 15 ] 20 15 16 — 1/27
22 125 | 22 | 20 20 ”
‘ 3/4
| Cotuna ge Esgoto (2100) Distribuidor PEX 3 saidas 216 28 |32 |77 | 25 | 25
35 |40 | 28 32 32 1"
Tubo Bainha Azul #20 42 | 50 42 | —— 40 1.1/2”
_ 50 ”
Tubo PEX Monocamada $20 o 32 Zg e 2?/2”
Instalar reg. Esfera neste ponto — | 90 79 | — 75 3"

— VER NOTAS E DETALHES NA FOLHA N* 501

— AS TUBULAGOES DE ESGOTO (PRIMARIO E SECUNDARIO), DE AGUAS PLUVIAIS
E VENTILACAO DEVERAO SER DE PVC LINHA "REFORGCADA” — PVC SR —

— TODA TUBULAGAO DE AGUA FRIA DEVERA SERA PEX OU PPR—PN12, REF.
TIGRE, CONFORME INDICAGOES NA PLANTA E LEGENDA.

— A TUBULAGAO DE INCENDIO SERA EM COBRE CLASSE "E”, PINTADA NA COR
VERMELHA, SEM ANEL DE SOLDA — ELUMA (Cu—E)

— A altura/locacdo dos pontos para dreno dos evaporadores & aproximada.
conferir medidas na obra, junto d equipe de instalagdo de AR Condicionado
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