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—ESTES QUADROS DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM COMPONENTES E METODOS DE
MONTAGEM, RIGOROSAMENTE EM CONFORMIDADE COM NBR—-5410/04 E NR—10/04,
QUANTO AO BLOQUEIO, ATERRAMENTO TEMPORARIO, SINALIZAGAO,
CIRCUITOS, BARREIRAS, ETC.DEVERAO SER MONTADOS EM CAIXA DE SOBREPOR, GRAU

DE PROTEGAO IP—54.

IDENTIFICAGAO DOS

—PARA CONHECER O RESUMO DOS CALCULOS DE QUEDA DE TENSAO E CONFIRMAR O TIPO
DA ISOLAGCAO DOS CONDUTORES DE COBRE, VER AS PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS
CIRCUITOS ELETRICOS— DCE 4.0 BETA, ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO.

—AS LINHAS ELETRICAS DE ALIMENTAGAO ENTRE OS QUADROS E SEUS RESPECTIVOS MOTORES

DEVERAO SER EXECUTADAS COM CABOS MULTIPOLARES,

ISOLACAO DUPLA (pp) EM PVC70°C,

INSTALADOS NO INTERIOR DE ELETRODUTOS FLEXIVEIS TIPO SEALTUBE.

—NA INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO PROJETADA, FOI PREVISTO UM SISTEMA CENTRALIZADO
DE CONTROLE DAS UNIDADES EVAPORADORAS. EM EMERGENCIA, PARA DESLIGAMENTO AUTO-
MATICO DO MESMO,DEVERA SER FORNECIDO SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO DA CENTRAL
DE ALARME/DETECGCAO DE INCENDIO. NA FALTA DE ENERGIA COMERCIAL, QUANDO O GMG
ENTRAR EM OPERAGAO, PARA RELIGAMENTO AUTOMATICO DO MESMO, DEVERA SER FORNECI—
DO, A PARTIR DO QTA, SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO ISENTO DE POTENCIAL

—AS MARCAS E/OU CODIGOS DE MATERIAIS MENCIONADOS NESTA FOLHA SAO APENAS
PARA REFERENCIA. EQUIVALENTES SAO ADMITIDOS, DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICAGOES TECNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

IMPORTANTE:O PRESENTE PROJETO FOI

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A

NORMA REGULAMENTADORA NR—10:2004 E A NORMA TECNICA ABNT
NBR—5410:2004. COMPLEMENTAM ESTA PLANTA AS DETERMINAGOES
E ESPECIFICAGOES TECNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,

PORTANTO, A COMPLETA LEITURA DO MESMO E

=

OBRIGATORIA.
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