ESTE PROJETO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA
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DO, A PARTIR DO QTA, SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO ISENTO DE POTENCIAL

—AS MARCAS E/OU CODIGOS DE MATERIAIS MENCIONADOS NESTA FOLHA SAO APENAS
PARA REFERENCIA. EQUIVALENTES SAO ADMITIDOS, DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICAGOES TECNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

IMPORTANTE:O PRESENTE PROJETO FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA REGULAMENTADORA NR—10:2004 E A NORMA TECNICA ABNT
NBR—5410:2004. COMPLEMENTAM ESTA PLANTA AS DETERMINAGOES
E ESPECIFICAGOES TECNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,

=

PORTANTO, A COMPLETA LEITURA DO MESMO E

OBRIGATORIA.
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