P/ PLOTAGEM

LISTADE MAQUINAS

OBS:

ITEM |QT. DESCRICAO
CASSETE - REUNIAO - EXPEDIENTE - DIRETORIA
m FABRICANTE : HITACHI DO BRASIL
W MODELO : RCI4,0FSN3B1
AO CAPACIDADE 4,0 HP
v VAZAO DE AR :1.650 m3/h
w POTENCIA ELETRICA DO CONJUNTO 1210 W
TENSAO DE ALIMENTACAO : 220V/1@/60HZ/T
FILTRAGEM 1 G3
PESO EM OPERACAO EVAPORADOR : 35,0 kg

QUANTIDADE

017

PENA ESP.
RED 0,1
YELLOW | 0,2
GREEN | 0,3
CYAN 0,4
BLUE 0,5
MAGENTA| 0,6
WHITE 0,2
GREY 0,8
ESC.: 20:1
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