ESTE PROJETO £ DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.

@25PEX

/ @Joelho Removivel Curto PEX \

PROPRIO PARA INSTALAGAO EM ALVENARIA,

SENDO REMOVIVEL DE SUA CARENAGEM PARA
REPAROS. O TUBO "BAINHA" DEVE FICAR
INTERNO A CAPA DO JOELHO REMOVIVEL,
POSSIBILITANDO A INSERGAO DO TUBO PEX
MONOCAMADA.

225PEX

~__CARENAGEM

Tubo Bainha 16

Q/\E@cm \

/

ABELA P/ INSTALAGAO DAS TUBULAQC%

S/ESC
)]

TUBO | REGISTRO P —PROFUNDIDADE
(mm)

$ mm TIPO MIN [ MED [ MAX
20 PRESSAO | 24 37 | 50
(5 PRESSAO | 33 46 | 59

AZULEJO ACABADO

UMASSA GROSSA

/

; @ /ALTURA DAS PEGAS E PONTOS DE UTILIZAGAO
S / NOMEN— ALTURA [DIAMETRO
N N CLATURA PECA (m)| (pol)

W BSCX | PONTO PARA BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA 0.15 1/2
LV PONTO PARA LAVATORIO 0.60 1/2
¥ CH PONTO PARA CHUVEIRO 2.20 1/2
MC PONTO PARA MICTORIO 1.00 3/4
Pl PONTO PARA PIA DE COZINHA (TORN. NA PAREDE) 1.10 3/4
Pl PONTO PARA PIA DE COZINHA (TORN. NO TAMPO) 0.60 | 3/4
TQ PONTO PARA TANQUE 1.10 3/4
TL PONTO PARA TORNEIRA DE LAVAGEM 0.60 | 3/4
T PONTO PARA TORNEIRA DE JARDIM 060 | 3/4
®RP | REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO P/ CHUVEIRO | 1.10 3/4
®RP | REGISTRO PRESSAO C/ ACAB. P/ FILTRO ou MICTORIO | 1.10 3/4

\O—i REGISTRO ESFERA SEM ACABAMENTO VAR 3/y

@DistribuidorZSaidas PEX /@)Registro esfera ¢1/) / PEX TIGRE — Det. genérico \

______________ S/ESCALA

A @Registro esfera 83/4"

Distribuidor PEX 2/3 saidas 916

REG. ESFERA. ¢1/2°—3/4”

CONEXAO MOVEL PEX
920x1/2"—#25X3 /4"

E \ TUBO PEX MONOCAMADA
{ $20/25

NIPLE PVC ROSC. 1/2"-3/4"

BUCHA RED. PVC ROSC.
81"X1/2” OU ¢17X3/4”

\ TUBO PEX MONOCAMADA ¢16 /

OBS.:
m - @ —VER NOTAS GERAIS E LEGENDA NA FOLHA N® 502.
@ W —ESTE PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO ESPECIFICAGOES TECNICAS DA LINHA

PEX—POLIETILENO RETICULADO, MONOCAMADA, FABRICAGCAO TIGRE S/A EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA INTERNACIONAL ISO 15.875.

—0O BOM RESULTADO DESTA INSTALAGAO, ESTA VINCULADO AO CORRETO MANU-

h SEIO, EXECUGAO E USO DOS COMPONENTES DO SISTEMA PEX, DE ACORDO C/
N AS INSTRUGOES APRESENTADAS NO MANUAL PEX EM http: //www.tigre.com.br.
n n \ 820/ > —QUANDO FOREM INSTALADOS DE FORMA EMBUTIDA NO INTERIOR DE ALVENARIA
S /AFN S S /AR E CONTRA—PISO, 0S TUBOS PEX tipo MONOCAMADA, DEVEM SER OBRIGATO—
o \#20/ s 7 0 \825/ RIAMENTE PROTEGIDOS POR TUBOS “BAINHA”. NESTE CASO NAO £ NECESSARIO
’ ° CONSIDERAR A DILATAGAO TERMICA, BASTANDO FIXAR 0S TUBOS NAS EXTRE-
4 MIDADES DA PAREDE OU DO PISO;

b od

—ESPECIAL ATENGCAO PARA A DISTANCIA MINIMA DE TUBO ENTRE CONEXOES NO

> SISTEMA PEX, QUE DEVERA SER DE: TUBOS #16 E 20 > 160mm
5 TUBOS @25 E 932 > 170mm
e N
® —ESPECIAL ATENGAO PARA OS RAIOS MINIMOS DE CURVATURA DOS TUBOS
"BAINHA”, QUE DEVERAO SER DE: TUBOS 916 > 128mm
< TUBOS 20 > 160mm
o TUBOS 825 > 200mm
mn
s

—ESPECIAL ATENGAO PARA OS RAIOS MINIMOS DE CURVATURA DE TUBOS PEX

MONOCAMADA, QUE DEVERAO SER DE: TUBOS 916 > 65mm

TUBOS 220 > 100mm
TUBOS 225 > 120mm

TUBOS #32 > 160mm

—&

—UTILIZAR PASTA LUBRIFICANTE AO LONGO DO TUBO PEX PARA FACILITAR A
INSERGAO DO MESMO NO INTERIOR DO TUBO "BAINHA",

—EVITAR A INTRODUGCAO DE CIMENTO E ARGAMASSA ENTRE TUBOS PEX tipo
MONOCAMADA E O TUBO "BAINHA™,

—TUBOS PEX tipo MULTICAMADA NAO PRECISAM SER ENVOLVIDOS POR TUBO
"BAINHA”, ENTRETANTO, DEVERAO SER ENCAMINHADOS ATRAVES DE PASSA—
GENS PREVIAMENTE FEITAS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, COMO VIGAS,
PILARES E LAJES.

—0S MATERIAIS DA LINHA PEX TIGRE INDICADOS NESTA FOLHA SAO APENAS

PARA REFERENCIA DE IDENTIFICACAO CONFORME CATALOGO DA TIGRE S/A
TUBOS E CONEXOES, DISPONIVEL EM http: //www.tigre.com.br.
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